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RESUMEN

ANALISIS Y ESTUDIOS DE LINEAS DE TRANSMISION EN
C. A. DESBALANCEADAS

Publicacién, No.

Alberto Martinez Mares, M. C. en Ing. Eléctrica

Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica

Universidad Autonoma de Nuevo Ledn, 2001

Profesor Asesor; Salvador Acha Daza, Ph. D,

Las lineas de transmision ocupan un lugar importante en el estudio de las redes
eléctricas, son los elementos del sistema encargados de transportar la energia desde las

lgjanas centrales eléctricas de generacién hasta los centros de consumo.

En este proyecto de investigacion se efectia la formulacion de un modelo de la linea
de transmision para considerar desbalances y el impacto que tienen en estudios que

convencionalmente se efectiian considerando que el sisterna eléctrico es balanceado.

Los desbalances en las lineas de transmision se originan por la falta de transposicion
de conductores, los efectos originados por los campos electromagnéticos estan directamente
relacionados con las distancias entre los conductores de la linea de transmisién, de manera
que la rotacion de los conductores provocaria que los efectos mutuos entre las fases se
cancelen debido a que los conductores de la linea de transmision vista desde sus terminales

tendrian distancias equivalentes iguales entre ellos, matematicamente en las matrices de
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impedancia y de admitancia que modelan la linea de transmision, aparecen diferencias entre

los elementos mutuos fuera de la diagonal.

Los estudios realizados en estos sistemas que no consideran el desbalance tales
como: control de perfil de voltaje, cargabilidad, etc., {2, 3, 19] consideran la transformacion
de componentes simétricas, como una manera de diagonalizar las matrices de impedancia y
admitancia, donde se encuentra que con la solucién de la red equivalente de secuencia
positiva [3, 21] se resuelve totalmente el sistema asumido balanceado, las ventajas que este
método ofrece es que la solucion del sistema en redes de secuencia es muy sencilla en
comparacion con la solucion del sistema en el dominio de las fases, ademas de que debido a
gue el sistema es considerado balanceado, la Gnica red de secuencia que resulta energizada
es la red de secuencia positiva, y asi solamente se tiene que resolver una red para obtener la
solucion del sistema completo, sin embargo no considerar los desbalances del sistema puede

levar a determinar condiciones de operacion erroneas en el sistema eléctrico.

En este trabajo se considera la posibilidad de realizar los estudios mencionados en el
parrafo anterior considerando los desbalances del sistema eléctrico, esto se logra planteando
una transformacidn diferente a la de componentes simétricas para cada caso especifico de
estudio, las ventajas que este método ofrece son que la solucion de las tres redes de
equivalentes resulta mas sencillo que resolver el sistema en el dominio de las fases donde se
tiene un sistema totalmente acoplado y que resulta mas complejo y requiere de un mayor

tiempo computacional para su solucion, sin embargo las desventajas son que las

transformaciones deben calcularse para cada caso en especifico.

Sin embargo todas las desventajas que pudieran determinarse con este método el
autor considera que son bien compensadas por el hecho de obtener consideraciones de

operacion mas precisas que en el caso donde los desbalances del sistema son ignorados.

vii



En este trabajo se tratan temas relacionados con la operacion en estado estable de las
lineas de transmision, tales como son: estudios de compensacion, cargabilidad y la respuesta
a la frecuencia, se realiza ademas un analisis estadistico de energizaciones mediante la ayuda

del software generalizado ATPdraw.

Se agregan al final las conclusiones obtenidas por el autor durante la realizacion del
trabajo, ademas de algunas recomendaciones para trabajos futuros para ampliar el
conocimiento sobre la explotacion de los sistemas eléctricos existentes, considerando la

naturaleza de los mismos con modelos que representen con mayor presicion,
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CAPITULO 1

INTRODUCCION
1.1 Motivacion

En la operacion de los sistemas eléciricos de potencia es de gran importancia tener un
pleno conocimiento de la red, para esto se debe contar con modelos de los elementos que
ajusten las caracteristicas fisicas de cada elemento de la manera més apropiada posible.

Mediante un modelade y un analisis apropiado de los elementos, puede determinarse
un punto éptimo de operacion, cumpliendo siempre con los requerimientos de seguridad de
los sistemas, explotando los sistemas existentes y ademdas obtener una mejor estimacion de
los valores de las variables de interés. La explotacion de sistemas es particularmente
importante en sistemas eléctricos que operan en ambientes que no permiten las grandes
inversiones requeridas para ampliaciones de las redes eléctricas, que son necesarias para

suministrar ¢l crecimiento de la demanda de energia eléctrica.

Las lineas de transmision, representan un elemento de particular importancia en
sistemas eléctricos caracterizados por tener una configuraciéon altamente radial, de manera
que todos los enlaces son de vital importancia para la operacion de los sistemas eléctricos.
En este elemento se debe tener un pleno conocimiento de los parametros que definen sus
limites de operacion, para operar la linea dentro de sus limites de cargabilidad y sin violar

ninguna restriccion operativa como los niveles de voltaje en sus extremos de envio y

recepeion.



1.2 Objetivo del trabajo de investigacién

El objetivo de esta tesis, cs encontrar una formulacion que permita obtener un modelo
de la linea de transmisidén para hacer anélisis completo de cargabilidad, de estudios de
compensacion y de control de perfil de voltaje en condiciones desbalanceadas. El estudio se
centra en lineas de caracteristicas muy comunes en sistemas eléctricos con configuraciones
preferentemente radiales, formados por lineas de alto voltaje de gran longitud y
desbalanceadas. [El caso de estudio se basa' en una linea de transmisién con cstas
caracteristicas y que enlaza dos subestaciones del sistema eléctrico Mexicano, pero gque

representa tipicamente los problemas operativos de un buen ntimero de lineas de sistemas

longitudinales.

Con este trabajo deberd de tenerse un criterio mas amplio para determinar las

condiciones de operacion de una linea de transmision, considerando también la presencia de

cargas no linc¢ales en el sistema.

1.3  Descripcion del contenido del trabajo

Este trabajo de investigacion consta de seis capitulos dedicados completamente al
estudio y analisis de operacion de las lineas de transmisién, donde el Capitulo 1 es dedicado
a dar una breve revisiéon de los aspectos que motivaron al autor para la realizacidn de esta

tesis, asi como sus objetivos principales.

El Capitulo 2, contiene la determinacién de parametros de la linea de transmision,
utilizando los procedimientos expuestos en las referencias [1, 3, 4, 5, 6], ¢ implementando
rutinas en MATLAB®. En el calculo de circuitos equivalentes se utilizé una transformacion
modal diferente a componentes simétricas para los casos desbalanceados [7]. Ademas en
este capitulo se presenta una formulacion para la solucién de flujos de potencia cuando los
elementos estan expresados en las constantes ABCD de la linea de transmisidn, la cual se

modela como una red de dos puertos para cada circuito modal equivalente, [3].



El Capitulo 3, contiene los estudios de compensacion de las lineas operando en
condiciones desbalanceadas, la solucién se desarrolla en el dominio modal incluyendo las
caracteristicas principales de cada tipo de compensaciéon. Se presentan aplicaciones e

impactos en los estudios de estabilidad y del control de perfil de voltaje [2].

En el Capitulo 4, se presenta un desarrollo para estudios de méaxima transferencia de
potencia en por unidad del SIL [20] y de la cargabilidad para la linea de transmision [19]. Se
aplican los conceptos presentados en los capitulos anteriores con solucidn del sistema en el
dominio modal y se hace un analisis detallado de los resultados obtenidos en las magnitudes
de voltaje en los limites de cargabilidad de la linea. Se presenta una solucion de sistemas

interconectados por miultiples enlaces mediante una formulacion trifasica [8].

El Capitulo 5 contiene un analisis estadistico de energizacion para una linea de
transmision a fin de determinar una caracteristica de densidad de probabilidad de ocurrencia
del tiempo mas drastico de cierre de interruptores, asi mismo se trata el desarrollo e
interpretacién de los resultados obtenidos mediante herramientas computacionales, tales

como ATPdraw y JMP, para simular transitorios y estudios estadisticos respectivamente, [9]
y[11].

El Capitulo 6 presenta un analisis del comportamiento de la linea de transmision ante
la presencia de cargas no lineales, la cual es importante para determinar frecuencias de
resonancia, las cuales pueden provocar sobretensiones o sobrecorrientes en los elementos de

compensacion que componen el sistema de potencia.

Finalmente en el Capitulo 7 se presentan las conclusiones del autor sobre el proyecto

desarrollado y se anotan las posibles extensiones que pueden abordarse en trabajos futuros.



CAPITULO 2

DETERMINACION DE MODELOS EQUIVALENTES PARA
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE POTENCIA

2.1  Determinacién de Parametros para lineas aéreas de transmision
2.1.1 Conductores Compuestos y el Radio Geométrico Equivalente

Los conductores compuestos o haces de conductores son utilizados con frecuencia en
lineas de transmision de extra alto voltaje (EHV). Este recurso es mas utilizado que el uso de
conductores expandidos que utilizan un relieno de papel entre sus diferentes capas de
aluminio y acero para incrementar el radic del conductor, reducir de esta manera el gradiente

de potencial en la superficie del conductor y a su vez el efecto corona.

Fig. 2.1 Disposicion geomeétrica de conductores en un haz.



B es el espaciamiento entre conductores adyacentes
R ¢l radio del haz de conductores

N es €l niumero de subconductores en un haz

La Figura 2.1, muestra las configuraciones utilizadas en cada fase de lineas de

corriente alterna, o en cada polo de lineas de corriente directa.

Para un gran numero de aplicaciones y en los célculos correspondientes a haces
formados por N subconductores, se puede reemplazar €l arregio por un conductor Unico con
un radio equivalente. A este radio equivalente se le conoce como radio medio geométrico o

simplemente radio equivalente y se calcula de la siguiente manera, como lo indica (2.1), [5].

r :R*[N*r]ﬁ @1)
Eq R

Donde;

r Radio de cada subconductor, suponiendo N subconductores iguales

R Radio de la circunferencia de la configuracion del haz

La ecuacion anterior describe el radio equivalente de una configuracién de
conductores, se considera que el ordenamiento de los conductores es equidistante de manera

que una circunferencia imaginaria pase a través de los N subconductores del haz.

Por ejemplo, para calcular el radio medio geométrico de un haz de conductores de una
linea de EHV, 1,000 kV, que tiene seis subconductores de diametro de 4.6 cm cada une y una
distancia B = 12 d, de separacion entre subconductores adyacentes, en configuracion circular,

y cada subconductor separado de conductores adyacentes en 60 grados.
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Si se observa la Figura 2.1, se tiene que para seis subconductores, €l radio R es igual a

la distancia B, que hay entre conductores adyacentes, de modo que el radio equivalente se

calcula por:

r,=86rR = 6\}6 [0246][(12)(0.046 N =0.4381mis.

A medida que el nimero de subconductores se incrementa, el radio equivalente

también aumenta, acercandose al radio R de la configuracion del haz de conductores.

2.1.2 Resistencia Equivalente

Las lineas de Extra Alto Voltaje (EHV) son siempre conductores trenzados y
generalmente los conductores mas utilizados son de aluminio con refuerzo de acero (ACSR)
o conductor de aluminio con refuerzo de aluminio (ACAR). Si se utiliza refuerzo de acero,
debido a su alta permeabilidad e inductancia, la corriente tiende a circular por los hilos de

aluminio externos, de modo que en los conductores tipo ACAR la seccién transversal es

mejor utilizada.

Didmetro total

Fig. 2.2 Conductor trenzado 26 Al/7 Fe, en dos capas cada uno.

La resistencta de un conductor trenzado por cada kilémetro puede calcularse por

(2.2), [5]



3
+ 105410

2 H
z*d —

R=p

a

(2.2)

Donde:
e Resistencia especifica del aluminio, en chms-km a una temperatura T.
ds Diametro de cada hilo en metros.

Ry Numero de hilos de aluminio.

El factor de valor 1.05 toma en cuenta el incremento en la longitud del hilo debido al

trenzado, considerando asi un 5 % de aumento en la longitud efectiva.
Los efectos de la resistencia en conductores de EHV se pueden listar como:

e Pérdidas en la transmisién por calentamiento I°R.

+ Reduccion de la capacidad de conduccion de corriente en regiones geograficas
con altas temperaturas ambientales.

o Afecta la atenuacion de la onda viajera debida a descargas atmosféricas y

operactones de maniobra.

2.1.3 Efecto Inductivo

El efecto inductivo de conductores que llevan una corriente alterna se puede dividir
en un efecto interno al conductor y otra porcidén debida al fluyjo magnético exterior que se

establece por la corriente que lleva el conductor.



2.1.3.1 Inductancia debida al flujo interno

Es la inductancia resultante al considerar el efecto piel del conductor.

Fig. 2.3 Seccion transversal de un conductor de radio r.

A una distancia ¥ del centro de conductor de radio 7, donde ¥ < r, como lo muestra la

Figura 2.3, la Ley circuital de Ampere esta dada por (2.3), [17].

§ H-dL=1 e (2.3)

Considerando una densidad de corriente uniforme J, la corriente encerrada hasta la
distancia ¥ es: |

I.=—— 24
r= 3 (2.4)



Entonces:

2
§H-dL:Hj. 2er=Yr21 (2.5

La densidad de encrgia almacenada en el campo magnético es:

1 I’
W, =— i, i, Hy' = Po B y2

Joules | m® 26
2 8t 26)

Ademas, la energia total almacenada en el campo magnético, hasta el radio 7, se

puede calcular como:

Lz =[dw=[ 2xvw,ar =L fe 2 @.7)
2 : ° 16 7
Consecuentemente:
L=t Him (2.8)
8

2.1.3.2 Inductancia en una linea de dos Conductores.

Si se considera dos conductores, cada uno de radio r y con una separacion entre
centros dada por I, conduciendo una corriente ! y —I, se obtiene la expresion de los enlaces

de flujo e inductancia.
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Se puede considerar que el mismo efecto se puede obtener con un conductor {inico a
una altura H = [)/2 sobre el plano de tierra. Observando que una linea de flujo, externa a
ambos conductores enlaza una corriente total cero, de modo que la intensidad de campo

magnético es cero. Por lo tanto, todo el flujo existe entre los dos conductores, desde » hasta
D-r

Los enlaces de flujo del conductor i, tiene dos componentes, la primera y debida a la

corriente /, sin considerar el flujo interno.

D-r D-r

. dx , D-r

po= [ dyy = to b [E b m[ ) 2.9)
g 2 © X 2 r

Al tomar en cuenta el efecto de la corriente en el segundo conductor y por la regla de
Fleming [16], la cual muestra que el flujo debido a la corriente en el segundo conductor esta
en la misma direccion que el establecido por la corriente en el primer conductor. Entonces se

encuentra que el flujo que enlaza al primer conductor, debido al segundo conductor, esta
dado por (2.10).

D=r D‘—r
¥y, = _[ dy, =2l ln[ ) (2.10)
' 2 r

El flujo total que enlaza al primer conductor debido a las dos corrientes esta dado por:

Wi YV = ol ln[Dﬁr]z Ml IH[P—J (2.11)
T r T r

Entonces, la inductancia de cualquiera de los conductores se encuentra por medio de
(2.12).
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L=ttt [QJ Him (2.12)
bis r

para incluir el efecto completo de los haces de conductores se sustituye al radio r por

el valor del radio geometrico medio, RMG.

2,133 Coeficientes de Maxwell

Para lineas con maltiples conductores, se considera una permeabilidad relativa p = 1

2H

' 2 H
en (2.12), L=2x10""In [——-J {(H/m), donde el factor P = ln(——] es conocido como
r r

Coeficiente de Maxwell, [5].

Cuando varios conductores se encuentran a diferentes alturas sobre ¢l plano de tierra,
cada uno con su propia corriente, el sistema de n conductores se puede analizar como n
conductores en el espacio y sus respectivas imagenes bajo tierra, conduciendo la misma

corriente pero en direccion opuesta.

H, Hz
2H,

Fig. 2.4 Distancias en lineas multiconductores, con sus respectivas imagenes.
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Los enlaces de flujo de cualquier conductor en una linea trifasica, tiene tres
componentes: una componente debida a su propia corriente que se puede calcular por (2.9), y

usando la permeabilidad relativa z4,= 1.

%zfigmﬁg) (2.13)

Usando el radio medio geométrico Dy, en lugar de r se¢ tomard en cuenta el flujo
interno del conductor, que es la segunda componente del flujo total. Considerando sclamente
las lineas de flujo que enlazan al conductor, pero debidas a la corriente que circula en el

segundo conductor y su imagen, pero ignorando la presencia del resto de los conductores, se

puede calcular la tercer componente del flujo por medio de (2.14), [5].

v MM{ I__II] %MII[A) 2.14)

El coeficiente mutuo de Maxwell, entre los conductores 1 y 2, debera ser
I
1312 = ln [_.&] .
AIZ

En general, es evidente que los coeficientes mutuos de Maxwell, para los enlaces de

flujo del conductor i con ¢l conductor j (y vice-versa), se pueden calcular mediante (2.15).

Ii' P
IJ,.)f:ln[A—’], i,j=1,23,..,n (2.15)

i
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Asi, para un sistema de n conductores, fases en el caso polifasico o polos en ¢l caso

de transmision en CD, la matriz de enlaces de flujo queda expresada mediante (2.16).

[¥], =B L p] L] =21 1] 2.16)

Al considerar haces de conductores, el denominador de los coeficientes de Maxwell,

debe sustituirse por un radio equivalente, radio medio geométrico, bajo las siguientes
consideraciones [5).

» El espaciamiento B, entre subconductores adyacentes de un haz de configuracion

circular de radio R, es pequefio comparado con la altura H de los conductores de fase,
sobre el plano de tierra.

e La corriente total en un haz es [ y la corriente en cada subconductor es i = I/N.

Observando las ecuaciones para el valor de la inductancia, se tiene que al incrementar

el nimero de subconductores en un haz, el radio equivalente se incrementa como lo muestra

@.1).

El coeficiente de Maxwell, dado por (2.15), se reduce dada la relacion inversa

respecto del radio equivalente, y por tanto la inductancia propia de cada fase disminuye.
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2.1.4 Efecto Capacitivo

2.1.4.1 Calculo de Capacitancia

Bajo la consideracién de dos conductores separados una distancia D = 2 H, con una
carga de 0 Coulombs/m y de polaridad opuesta, la fuerza ejercida sobre una carga de prueba

positiva de valor unitario, colocada en un punto F a una distancia x del conductor 1, se tiene
dada por (2.17), [5, 12].

E, = 0 l+ ! Newtons (2.17)
2neg, \ x 2H-x

En consecuencia, se¢ puede calcular la diferencia de potencial entre los dos

conductores por medio de (2.18), [12]. Por simetria se puede determinar la diferencia de

potencial entre el conductor y el plano de tierra, (2.19).

V:_Q_ZHI"![LF 1 }dx:QIn[ZH_r]mQ—ln[ﬂ) Volts  (2.18)
2reg, 5 | x 2H-x

7T &, r e, r

v, =05y =2 m(“"] 2.19)

Como el logaritmo natural de 2/H/r, estd multiplicado por un coeficiente de la carga en
el conductor (/2 7 &), a este factor se le conoce como coeficiente de potencial de Maxwell,
[5]. El coeficiente es el mismo que el usado para el calculo de la inductancia. Se puede usar

la Figura 2.4 del calculo de inductancias para lineas multiconductores, pero aplicada ahora

para el calcule de capacitancias.



"= 4 ln[ZH' Nl S +—Q—"fln Ly
21 g, r 2re, A, 2re, A

V,,=—Q‘—ln T +£ln L F oo + O, ln[ZH"]
2neg, A,) 2rg, A, 2 g, r

En forma matricial:

1
2 e,

Vo =r—IPl.l0l

La matriz de capacitancias de un sistema de n conductores es:

[C].. =278 [P, =278, [M]

Dado que:
[L ]nxn zzijz__— [P ]m.'n
Entonces.

[Lllcl=malv]=—1U]

15

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

Donde [U] es la matriz unitaria, y ¢ es la velocidad de la luz en el vacio, 3x10°

km/seg.
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2.1.4.2 Conductores Agrupados

Para considerar conductores agrupados, se puede utilizar el concepto de radio medio
geométrico, de 1a misma manera que se hizo para el calculo de inductancias, cambiando r en

el denominador de los elementos propios de la matriz P por r.g, del haz de conductores.

2.1.5 Correccion de Carson

En condiciones de operacion balanceadas, en una linea de transmision, no existe
circulacion de corriente por el neutro; sin embargo, muchos estudios requieren incluir una

correccion en los parametros de la linea para tener una buena representacion del efecto de

retorno por tierra,

Para estudios tales como el analisis de corto circuito que involucren conexion a tierra,
las operaciones de switcheo de interruptores, las descargas atmosféricas, y la propagacion de
ondas electromagnéticas en conductores, generalmente, se usa un método de correccion,

conocido como Correccion de Carson [1, 4].

Al incluir el efecto de retorno por tierra, los parametros de inductancia y resistencia se
ven modificados. El efecto capacitivo solamente se modifica a altas frecuencias, de modo

que incluyendo las Correcciones de Carson para la matriz de resistencias y de inductancias,

respectivamente.
R.+R, R, R,
[R]=[R ]+[R, =R [U}+R[D)=| R, R+R, R, (2.25)
R R RA+R ‘

£ 4 < £
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L+L, L +L, L +L,
[L]=[re)+, | -2 ) U 0, + L )P)=| L, +L, L,+L, Lg+L,| (226)
L +L, L +L, L +L,

Donde:
R., resistencia de cada conductor en ohms / km
R,, correccién de Carson para la resistencia
L, correccion de Carson para la inductancia
L, inductancia propia de cada conductor
L,,, inductancia mutua entre conductores

D matnz cuadrada de unos, de acuerdo al nimero de conductores

{J matriz unitaria

En la representacion matricial anterior, se considera una linea perfectamente simétrica

y transpuesta, de modo que todos los efectos propios son iguales entre ellos, al igual que los

efectos mutuos.

Sin embargo, el andlisis se lleva a cabo de manera similar para cualquier condicion de
desbalance de una linea de transmision. El calculo de las correciones de Carson se efectua de

la siguiente manera [5].

1. Se calculan las distancias entre conductores ¢ iméagenes de conductores,

similar a como se¢ hizo para el calculo de los coeficientes de Maxwell, ademas de los

angulos expresados como se muestra en la Figura 2.5.
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Xi

—

Hi

]
SNSRI TR RSN

. S
]
i

7
/]

Hi
Hi

Fig. 2.5 Calculo de distancias entre conductores y sus imagenes.

2.- Para reducir las ecuaciones se calcula el término:

F, =1, 2npu, fo, (2.27)

Donde: a;, conductividad del terreno en mho / m.
[, frecuencia de la corriente en Hz.
G = 1.7811, mimero de Euler.
po= 47 x 107, permeabilidad magnética del vacio, H/m
I; Distancia del conductor i a la imagen del conductor j.

0; = arctan (Xy/ (H; + H)).



3. Se calculan las siguientes series:

(2K +1)1 (2K +2)!

2{2K+1)

1
(2K +1)! (2K +2)!

- . F 2{2K+1) 1
S, =3 (1) ( 2’] Cos((2K +1)26,)

Senl(2K +1)26,)

© F 4k 1
=S (—1)&Y| L Cos((4K)0.
S E( ) [J (K + 11K +2) Os(( )")
o F ak 1
IR VRN GV 4K)8.
L E( 1) [2] (K+1)!(K+2)!Sen(( )")
W =S (LD @D 1 Cos{(4K -3) 8.
1 K=|( ) if 12 32 52 (4K—1) OS(( ) IJ)
_ S (L JED @D i 4K -6,
Ws E( ) ¥ 123252(4K+1)COS(( )")
W,=1258,
58
W, = 34

19

(2.28)

En las ecuaciones (2.28), el valor maximo de K se determina por el orden de la

correccion de Carson requerida. En algunos casos, después del segundo o tercer término, el

valor de la inductancia y resistencia del efecto de retorno por tierra se ve modificado muy

poco.
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Para ciertas configuraciones geométricas y a bajas frecuencias de operacion, como se
observa en (2.28), después de un cierto valor de K, los cocientes de las sumatorias se hacen

muy pequefios de manera que los términos de alto orden resultan ser despreciables en

comparacion con los términos de bajo orden.

4. Los términos calculados en el punto 3 se sustituyen en las siguientes expresiones:

1
22

1
JR=(1—S4)%+0.5 S, ln[ }+0.56?,.J Tz—5Wl+ W,

]
(2.29)
2

J, =0_25+0.5(1—S4)ln{ ]—0.5 8, n—%sz +%(W, +W,)-0.5W,

i

5. Finalmente, se obtienen los valores de las correcciones de Carson, como sigue:

R, =87 fJ, 107, ohms!/km

(2.30)
L,=4J,10", Henries/km

Al sustituir los valores obtenidos mediante las series y ecuaciones anteriores, se puede
obtener los valores de las correcciones y evaluar las matrices de inductancia y de resistencia

que incluyen el efecto del retorno por tierra.
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2.2  Matrices Equivalentes

Para obtener una matriz equivalente reteniendo solamente las fases, se efectian
reducciones para obtener €l modelo requerido, es decir, sin hilos de guarda o sin identidad

para los conductores que forman los haces.

2.2.1 Reduccién de Kron

Una vez obtenidas las matrices de impedancia serie y de admitancias del efecto
capacitivo, que modelan a la linea de transmision, el siguiente paso es reducir el tamafio de
estas matrices a un orden de 3x3 para retener el equivalente visto desde las fases abc. Para
lograr el objetivo descrito se eliminan los renglones y las columnas correspondientes a los
hilos de guarda y/o aquellos renglones que corresponden a los subconductores que forman
parte de un haz. La eliminacion de los hilos de guarda se hace utilizando la reduccion de
Kron [1, 3], la cual es un caso particular de la eliminacion Gaussiana, dado que la estructura

de las ecuaciones del comportamiento eléctrico tienen la forma dada por (2.31).

[ AVa Zaa Zab Zac Zag Zaw _I a ]
A I/b Zba be Zbc Zbg wa I b
av,|=z, z, z, z, z.,||L (2.31)
AV, £ Zga Zgb z & Z zg st ! b4

AV, | |2 Zw Z.. Z,, Z,, 7, |

En forma particular los hilos de guarda estan conectados a tierra en sus extremos, en
lineas de alto voltaje generalmente se aterrizan en c¢ada estructura, de modo que los voltajes

AV, = AV, =0, y (2.31) queda de la forma (2.32), a la cual se aplica la reduccion de Kron.
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AVa Zaa Zab Zac Zag Z::rwT —IJ

AVb Zba be Zbc Zbg wa Ib

AVC = an Zcb ch ch Z,, I, (2.32)
0 Zga Zgb z g Zss st 4 g

L 0 | LZwa Zwb ch ng wa_ _Iw_

v.l [z z I
sbe | | Ta TR b (2.33)
0| |Z., Z, 18,,,

A la expresion (2.33) se le aplica la reduccién de Kron, considerando una particion en

la expresion anterior, y se despejan las corrientes asociadas a los hilos de guarda.
I, = -z} Z 1, (2.34)

y sustituir la expresion:

Vire =Za lape =2, Z;l Z 1,
(2.35)
Vabc = [Zabc ]Iabc
La matriz equivalente de fases Zgp,, esta dada por;
A L, Z Z Z -
aa ab ac ag aw Zgg Zgw 1 Zga Zgb ch
[Zabc]: Zba be Zbc B Zbg wa 7 Z 7 7 7 (236)
wg ww wa wh we
Zm Zcb Zc'c Zc‘g ch

El mismo procedimiento puede aplicarse para el caso en que una o mas fases de un

circuito esten formadas por dos o mas conductores.
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La finalidad es obtener una matriz reducida equivalente de dimension 3x3, que
incluya los efectos de todos los conductores. Por ejemplo en el caso de un circuito compuesto

por cuatro conductores, una fase compuesta por dos conductores, tiene una expresion de la
forma (2.37).

Va Zaa Zab Zac Zad I a
Vc Z ca Zc:b Zcx: Z ca' I ¢ .
Va' Za'a Za'b Za't: Za'a ]a'

Donde ¥V, =V, y la corriente total en la fase a es la suma de las corrientes /[ +7, de

modo que si al Gltimo renglon se le resta e} primero, se obtiene una expresion similar a la del
caso de los hilos de guarda y la expresion (2.38) se le modifica la tercera columna, para que
aparezca la corriente total de la fase a. Posteriormente se le aplica el mismo procedimiento

de despejar la corriente en el conductor /,, con el fin de sustituirlo en las tres primeras

ecuaciones. Se obtiene finalmente una matriz de fase equivalente en (2.39).

Va aa Zab Zﬂg Zaa‘ - Zaa ja + Ia'
Vb — Zba be Zbc Zba' - Zba b (238)
Vc an Zmb ch an' _an I

v,-v,| \z, -2 Z,-Z, Z,.-2, Z.,~Z,-Z, +Z. |

V;ch ::Za Iabc _-Zb Z;l Zc ]abc

(2.39)
Vabc = [Zabc] Iabc
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La matriz Z»c esta definida por:

Z Zab Z Zaa' _Zaa

[Zabc] = Zba be Zbc - Zba' _Zba [Za'a' - Za::r']_l [Za’a _Zaa Za'b - Zab Z X _Zac]
Z, Z, Z.| |Z.-Z,

ag
ce

(2.40)

Con el procedimiento descrito se podra llegar a una matriz equivalente de 3x3, sin
importar el nimero hilos de guarda y de conductores por fase, que forman la linea de
transmision. Una vez reducidas las matrices de impedancias y de admitancias a matrices
equivalentes de 3x3, se puede aplicar una normalizacion para tener todo el sistema en una

base comnn de potencia; usando generalmente el voltaje nominal de operacion de la linea.

A partir de las matrices equivalentes de fase obtenidas se puede determinar los modos
de propagacion de las ondas electromagnéticas en la linea de transmision, para esto se

calculan los vectores derechos de una transformacion modal [4, 5].

Con los valores propios de la transformacion modal, los cuales representan
impedancias y admitancias modales, se puede calcuiar los parametros de tres equivalentes
modales para una linea de transmisién que sea modelada con parametros distribuidos. Este

tipo de procedimientos se discute en la siguiente seccion.
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2.3  Equivalentes Modales
2.3.1 Modos de Propagacion
2.3.1.1 Linea de Transmisién Completamente Transpuesta

El analisis de propagacion de ondas en una linea de transmision se lleva a cabo por
medio de los parametros que la caracterizan, los cuales son: velocidad de propagacion, la
atenuacién y la impedancia caracteristica. Por medio de las ideas propuestas por Fortescue

[3, 211, las ondas en lineas multiconductores se pueden resolver usando modos de
propagacion.

Para el procedimiento de diagonalizacion de las matrices de parametros que
determinan la propagacion de las ondas, primero se considera la diagonalizacion de una

matriz de inductancias de una linea completamente transpuesta.

Ls Lm Lm

[L]=|L, L, L, (2.41)
L, L, L,
Evaluando las raices del determinante, tal que [Aful-[L] /=0
A =L +2L,
A, =L —L, (2.42)
A, =L -L

Se calculan los vectores caracteristicos derechos, vectores columna, correspondientes

a la matriz de transformacion T, de modo que A, U] -[L] = [0].



26

L.+2L, 0 0 L, 0 0O
' [Llr=| o L-L 0 |=|0 L 0 (2.43)
0 0 L-L,| {0 0 L,

Las inductancias en la matriz diagonalizada, corresponden a cada uno de ios modos
de propagacion. Del mismo modo se diagonaliza la matriz de capacitancias y al no tomar ¢n
cuenta el efecto de retorno por tierra, en el calculo de la inductancia, se obtiene exactamente

fa misma velocidad de propagacion para los tres modos.

1
LO CO = ?
1
Ll C] = — (244)
5
1
L2 C2 = ?

El efecto de retorno por tierra sobre la inductancia, reduce la velocidad de

propagacion en los modos que involucran tierra, dependiendo de la resistividad del terreno.

2.3.1.2 Modelo © para Linea con Parametros Distribuidos

Para una mejor representacion de una linea de transmisién, es necesario tomar en
cuenta que los pardmetros de la linea estan distribuidos uniformemente en toda su longitud.
Una forma comunmente utilizada es la suposicion de que la linea esta compuesta por n
circuitos x equivalentes conectados en cascada, como lo muestra la Figura 2.6. El andlisis se

efectua a través de un elemento diferencial de fa linea, a una distancia x del extremo de

recepcion.
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zdn
I1
Vs ‘é I y /2 ydx/Z% % vy

Fig. 2.6 Linea de transmision con parametros distribuidos.

Con este procedimiento, el modelo del elemento diferencial de la linea tendra como
pardmetros a z dx e y dx , elementos serie y en derivacion respectivamente. ¥ ¢ / son los
fasores de voltaje y corriente que varian con x. En la Figura 2.7, se muestra una seccion

elemental para la linea de transmisién que se modela con parametros distribuidos. El

objetivo es escribir las ecuaciones del circuito equivalente.

aVv =z dx I+£]:zdxl+zC&dIzZﬁI
2 2
(2.45)
d vy dx de dV dx
EY g +ar)= v+ ~y oy
S = ( )y2 Ry
zdx |
I:dl- |+d¥2WW\ -
drz, R  dir2

Fig. 2.7 Seccion elemental de la linea de transmision,
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Despejando dx de las ecuaciones anteriores, se tiene:

5]
oX

a-lrabc

=Z% (X,

(2.46)

=¥ V(X n™
3 (.0

Derivando respecto a x y sustituyendo:

82 Vabc
dX

al Iabc
oX*?

Y =4

Donde

abc a ]dbc

=Z™ Yy p(X "
X

(2.47)
- Yabc‘ aVabc
oX

=Yz (X, )™
Se tiene una ecuacion diferencial homogénea de la forma dada por (2.48).
Y'-a¥ =0 (2.48)

La solucion a (2.48) tiene la forma siguiente;

e + 4, e

. \
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Al substituir la solucion en las ecuaciones de las primeras derivadas, para determinar

las constantes de la solucion propuesta:

W _ AT A ) (g o)

2.49
e = (2.49)
Despejando la corriente:
=% (A1 74 e"f;‘) (2.50)
¥4
Si se toma como referencia el extremo receptor, cuando X = 0, V = Vpe I=/z:
Ve=A +A4,
(2.51)
1 1
I, = _(Al - Az): _Z_(AI - Az)
z ¢
s
Z. =jz/y eslaimpedancia caracteristica de la linca de transmision.
Se despeja y se substituye para encontrar los valores de los coeficientes:
AlziVRJrf‘-‘ by Az=—_——VR_fC e (2.52)



30

Entonces, las ecuaciones quedan finalmente como:

V:VR+ZC Iy erx+VR_Zc Iy e’
2
(2.53)
I= VR+ZC IR el * +VR _Zc jrR Pad
27, 2Z,
y=a+ jp (2.54)

Con y como constante de propagacién. Con @ como constante de atenuacion, se mide
en nepers’km, y representa la atenuacion exponencial de la onda electromagnética por unidad
de longitud. f es la constante de fase, s¢ mide en radianes/km, y representa un cambio de
fase de B radianes por cada unidad de longitud que recorre la onda electromagnética.

_VatZ I, Vo= Z 1

V o x ejﬂx + R e'ax e—fﬁx (255)

2 2

Se puede definir un voltaje 'y £

qu VR +ZC IR earx ejﬁx

2

(2.56)

En= VR _ZC JF’R e 0% g iBx

2

Al voltaje £’ se le conoce como voltaje incidente y a £’ como voltaje reflejado.
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La longitud de onda entre dos puntos que difieren en 27 radianes se le conoce como 4

y tiene unidades de longitud. La velocidad de propagacion de la onda es 7.

n:&fzj}—f m/seg

Una forma comiin de escribir las ecuaciones, es en forma hiperbolica:

Senh9=e—g:—i
2
cosh9=e9 e
Entonces:
V=VR+ZCIR eyx+VR Z,. IRe'
2 2

V= Iy 2, senfy $)+ 22 ere ve)

V =1, Z, senh(y x)+V, cosh(y x)

(2.57)

(2.58)

(2.59)

(2.60)
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De Ia misma manera, para la corniente s tiene.

I =1, cosh(y x)+;—Rsenh(y x) (2.61)

Lo}

Para una longitud total de la linea d, las ecuaciones que relacicnan el voltaje y la

corriente en los extremos de envio y recepcion son;

Vs =V, cosh(y d)+ 1, Z senh(y d)
(2.62)
Iy =1, cosh(y d)+;;"a senh(y d)

c

El circuito & equivalente, para una linea de transmision de parametros distribuidos es

mostrado en la Figura 2.8.

Is0 20
hY

=
Ve

Vsl Y072 Yos2 Yo

Fig. 2.8 Equivalente  de la linea de transmision, modelada con parametros distribuidos.
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Donde:
Z,=Z. senh(yd)

Y":ltanh[}ﬁi
2 Z 2

(2.63)

2.3.1.3 Constantes ABCD de la Linea de Transmision.

Aplicando la teoria de redes de dos puertos [3], s¢ establece que cualquier seifial de

entrada o de salida puede expresarse como una combinacion lineal.

Ve RED DE 2 PUERTOS Vi

Fig. 2.9 Red de dos puertos.

V,= AV, +BI,

I,=CV.+DI, (2.64)

e ol
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Al resolver los circuitos equivalentes, para el circuito de la Figura 2.7, se obtiene:

Vo :[Y—Z" Z, +1) Vo 2, 1o

4 Y, Y
I *(’; Zo+2]—2°—VRG+[2" ZG+IJ1R0 (2.65)

Al sustituir los valores para Z, y ¥/2, se obtiene que las constantes ABCD de la red

de dos puertos quedan de la siguiente forma:

A = cosh(y d)

B=2Z, senhly d)
(2.66)

C= leenh(y d)

C

D = cosh(y d)
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Despejando las variables del extremo de recepcion:
v,] [4 B]'[V.
1, |C D| {1,

A4 B 1+ [D -B
C D| AD-BC|-C A

AD-BC =1

(2.67)

cosh(y d)  —Z. senh(y d)
i i

- Zisenh (rd) coshlyd) | I
C

2.3.1.4 Linea de Transmision No Transpuesta

En lineas no transpuestas el analisis no es muy diferente, solo que en esos casos la
matriz de transformacion 7, debe evaluarse para cada caso particular. Esta necesidad se
presenta debido a las caracteristicas de las matrices de inductancia, capacitancia, resistencia,
¢ impedancias caracteristicas. En sistemas de potencia reales, las matrices no son simétricas
debido a que los efectos mutuos entre fases no son iguales, de modo que después de efectuar
el calculo de parametros para la linea de transmision, se debe calcular una matriz de

transformacion para cada matriz, de capacitancias, de inductancias y de resistencias.
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Las matrices de transformacion para las matrices de inductancias y capacitancias
modales son de caracteristicas muy similares y con valores semejantes, dado que ambas se
calculan a partir de la matriz P de coeficientes de Maxwell. Los vectores caracteristicos de
estas transformaciones modales expresan el comportamiento de los modos de propagacion de
las ondas electromagnéticas en la linea de transmision. El signo de cada elemento en cada
vector denota la direccion de propagacion, como lo muestra la Figura 2.10, para los vectores
derechos dados en la Tabla 2.1, obtenidos del analisis de una linea de transmision tipica de

400 kv, ver apéndice A, sin considerar efecto de retorno por tierra.

Tabla 2.1 Vectores derechos

Vectores Derechos
0.5361 -0.7071 04611
0.652 0 -0.7582
0.5361 0.7071 0.40611
Modo 1 Modo 2 Modo 3
Homopolar fase-fase Interfase

Fig. 2.10 Representacion de vectores derechos.

El punto y la cruz de la Figura 2.10, denotan sentidos opuestos de propagacion, de
acuerdo con los valores de los elementos de los vectores derechos de la Tabla 2.1. Se puede

observar que para el modo fase-fase solamente participan dos conductores.

Los valores caracteristicos de cada matriz, tienen el mismo significado que en el caso
de matrices para lineas balanceadas. Con ellos, se puede determinar la velocidad de
propagacién de cada modo, la cual debe ser de valor semejante a la velocidad de la luz; si el

efecto de retorno por tierra con correccion de Carson no es incluido en el estudio.
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La obtencion de los circuitos equivalentes se hace partiendo de las ecuaciones

encontradas para el modelo de la linca de transmisidn con parametros distribuidos.

d*V
Cirz

dl
=7 .= V
fa

(2.68)

Si se considera una transformaciéon modal para el voltaje y otra para la corriente, se

tiene:

Al sustituir en (2.68):

a1, V)
dz(TiIM)zyz T]M

(2.69)

(2.70)
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Las matrices Tv v Ti corresponden directamente a los vectores caracteristicos de las
matrices de impedancia y admitancia respectivamente, como se observo en (2.16) y (2.21)
ambas matrices tanto la de impedancias como la de admitancias se derivan de una misma
matriz de potenciales de Maxwell, de manera que las matrices Tv y Ti tendran elementos
muy semejantes, la diferencia principal entre ellas es generada por la consideracion del efecto
de retorno por tierra producido por las correcciones de Carson, si se despreciara el efecto de

retorno por tierra en los estudios realizados en esta tesis una de ellas seria suficiente para

realizar los analisis.

Sin embargo durante toda la formulacidn se utilizaran las dos debido a que se toma en
cuenta dicha correccion de Carson y ademas para no olvidar que esta herramienta puede
aplicarse en otras areas de interés para los ingenieros en el estudio de los sistemas eléctricos

y pudieran requerirse ambas matrices de transformacion.

Despejando las derivadas de los valores modales se obtiene:

%(%LTV‘ZY?;VM:{TJ'ZT! Hotre v,

2.71)

Finalmente, con los valores de Z e Y modales se calculan las constantes de

propagacion, las impedancias caracteristicas, las velocidades de propagacion, etc., mediante
(2.72) 0 (2.73).
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d*\V,
d(xf) = ZM YM VM
(2.72)
d*(]
( f) =Y M ZM { M
d x
Ecuaciones diferenciales, primeras dertvadas :
4 Va =T'ZT 1,,=2,1,
x
(2.73)
dli
=TTV, Vu =Yy Vi
d x
2.3.2 Equivalentes Modales 7y Solucion de Flujos
Se puede establecer que 108 parametros del iésimo modo estan dados como:
Z,=Z senh(y,d)
(2.74)
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Is0 0 IrQ
> "3 >
Vs0 Y02 Y0,2 -0
Is1 21 r1
A —_1 Y
P | —
Vs 1 Yi/2 [j Yi/2 Wl
<2 Z2 -2
1 -~
| S — |
Ys2 Yers2 Y2/2 W2

Fig. 2.11 Circuitos medales 7 equivalentes, con parametros distribuidos.

Se puede plantear el problema de flujos de potencia, para el sistema mostrado en la

Figura 2.12, con una linea trifésica.

or :
él | 52
$61

Fig. 2.12 Sistema radial.

Donde:

(2.75)
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Con la ley de voltajes y usando las ecuaciones obtenidas para la linea, con las

constantes ABCD, para una red de dos puertos.

Spa

Vi=V,+Z.1,=V,+Z,

2

Ve=AV, +B 1,

— —_.Vi_..B_] _V_S.“ES;R
o4 R4 AV,

I, =CV,+DI,

Despejando la potencia, con los valores de las constantes ABCD.

. , Vv, A,
SDR:PR _J’anl Tllﬂiz(‘?s‘aa_aa)_l ||IBT| 4(5A_5B)
Al Al
P, :| TE{L'R}COS(JS —JR«JB)J |||BTI cos (5, -5,)
R AN sl

Qr——l?l—.sen(&,—é'g) sen (5 — 6, —6,)

G

(2.76)

(2.77)

(2.78)

(2.79)

Para la potencia de envio resultan ecuaciones similares, sin embargo en la solucion de

flujos no seran requeridas, ya que pertenecen al nodo considerado como referencia o

compensador.
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La formacion de la matriz Jacobiana o matriz de primeras derivadas del método de

Newton-Rapshon [1, 3], requiere de elementos como se muestra en (2.80).

or o
_las gyl

V1= 0 R (2.80)
a5 |

El método iterativo de Newton-Rapshon, consiste en encontrar correcciones a las
magnitudes y a los &ngulos nodales, de modo que se reduzcan los errores de diferencia entre
las potencias calculadas con (2.79) y las potencias especificadas para los nodos de carga. El
procedimiento calcula actualizaciones o correcciones a los valores supuestos de magnitud de
voltaje y de angulos nodales, por medio de la expresion (2.81). El método iterativo converge

cuando se cumple con una tolerancia especificada en los desajustes de potencia.

P P

AsT |as @y

[AIVJ_ 0 % (2.81)
a5 op]| LA

Debe observarse que la solucién de flujos de potencia se efectuard en el dominio
modal, por lo que se debe tener cuidado de que las potencias especificadas se encuentren
expresadas también en el dominio de los modos. Para llevar a cabo esta transformacién, se
hace la consideracién de tener un voltaje nominal en el extremo receptor, de modo que se
pueda calcular las corrientes de fase. Se aplica por separado las respectivas transformaciones
a los voltajes nodales y a las corrientes de fase, para posteriormente hacer la multiplicacion
del vector de voltajes por el vector conjugado de corrientes modales; de ésta manera se

obtiene un vector de potencias modales.
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También debe satisfacerse, en el caso de un sistema completamente balanceado, que
al aplicar componentes simétricas y dado que la Unica red equivalente que tiene alimentacion

de voltaje es la red de secuencia positiva, toda la potencia debe entregarse por esta red, bajo
los siguientes valores:

1.20°
Ve l=|1 £-120°
i 1£120°
(2.82)
2
[SABC]= 2
2

De la forma anterior se puede calcular las corrientes balanceadas de cada fase y
aplicar a continuacion la transformacion modal. Al calcular la potencia modal total,

entregada por la red de secuencia positiva, se obtiene el valor de 2 pu.

Tabla 2.2 Corrientes de fase y componentes modales.

0 ]

L oea =Ts-1 [IABC]z 2 £0°

2 £0° 0 |
[0 ]=|2 2-120° ) 0 0
2 /120° Vooa =T5" Wase ]=| 1 £0
0

Si se aplica la transformacion inversa, se encuentra la potencia entregada por cada
fase. [Es importante que la transformacion modal utilizada sea de potencia invariante, es

decir que si se utiliza no medifique los valores de potencia al ser calculados en las fases o en

los modos.
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Bajo este principio la potencia entregada debe ser la misma independientemente de la
manera en que se represente la red eléctrica. Para un sistema completamente balanceado se

utiliza como transformacién modal la transformacion de Componentes Simétricas en la

solucion del sistema.

El circuito modal equivalente de secuencia positiva, para el calculo del voltaje en el
extremo generador, se muestra en la Figura 2.13. Un analisis de flujos de potencia para

determinar el voltaje en el extremo receptor, a partir de un voltaje de referencia en el extremo

generador, como generalmente es requerido se tiene en la Figura 2.13.

(arga Modal de
secuencia positiva

V50 Yo/ 2 Yo/2

Fig. 2.13 Equivalente modal para el estudio de flujos de carga.

La Tabla 2.3 muestra la solucion de flujos de potencia desbalanceados de la
formulacion anterior, para el caso de la Figura 2.12 de una linea de transmision con las

caracteristicas del apéndice A, y en el caso que se alimenta una carga trifasica de 5500 MW.

Tabla 2.3 Solucion de flujos de potencia desbalanceados

Voltajes de Fase en el extreme de Envio

Magnitud "Angulo

1.0000 -0.0000

1.0000 ~-120.0000

| 1.0000 120.0000

Corrientes de Fase en el extremo de Envio

Magnitud Angulo

1.7411 2.3945

1.9884 -109.7393

2.2086 121.6360
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Voltajes de Fase en el extremo de Recepcidn

Magnitud Angulo
0.8736 -23.8071
0.9664 -142.8843
0.9933 93.1074

Corrientes de Fase en el extremo de Recepcidn

Magnitud Angulo

1.8814 -27.4453

1,8838 -141.7783

2.0574 95.0444
Potencia Real de Envio (Mwatts): 520.39
Potencia Reactiva de Envio (Mvars): ~49.00
MVAs: 592.42
Potencia Activa de Recepcidn (Mwatts): 550.28
Potencia Reactiva de Recepcidn (vars): 0.01

2.3.3 Desbalances en Lineas de Transmision de doble circuito.

Para la configuracion de este tipo de lineas existe dos clases de desbalances: el
primero es escencialmente el ya analizado, como la falta de transposicion de cada linea de
transmision y el posible desbalance de la carga. El segundo es un desbalance “circulante” el
cual se expresa en porciento y no es afectado por la carga. El segundo tipo de desbalance, se
origina por la diferencia que existe entre los potenciales de secuencia cero y secuencia

negativa, que provocan una corriente circulante a través del circuito.

La diferencia entre los potenciales es debida a que las corrientes de secuencia cero y
de secuencia negativa que circulan en el circuito I, inducen en ambos circuitos estos
potenciales; los cuales no son iguales a los potenciales inducidos en ambos circuitos por la
corriente en el circuito II. La causa de este desbalance es la aplicacion de potenciales de

secuencia positiva asiméfricos, con respecto a la geometria siméfrica de la linea.
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Una forma de determinar el grado de desbalance [18] en las lineas de transmision,
tanto para circuitos simples como para circuitos dobles o en general para cualquier nimero
de circuitos, es llevar a cabo una reduccién en la matriz de impedancias utilizando la

herramienta de la reduccion de Kron, mostrada en la seccion 2.2.

Las dimensiones de la matniz resultante depende del nimero de fases, circuitos del
.arreglo e hilos de guarda que forman la linea de transmisién, la cual serd reducida hasta
obtener una matriz equivalente de 3x3, mediante las expresiones (2.31 a 2.40), Si se aplica la
transformacién de componentes simétricas a un sistema de transmisén desbalanceado que es
el estado mas comun de lsos sisternas eléctricos, se obtiene una matriz equivalente de

impedancias de secuencia que no se encuentra totaimente desacoplada, y la matriz resultante

tiene una forma llena.

Lo Zo Zg
[Zmz ] =\Zy, 24y Zy (2.83)
Zy 2y, Zy

El grado de desbalance se puede determinar mediante los valores de las impedancias

de secuencia. De la siguiente manera [18]:

N
2

*100

?
M

(2.84)

&N

*100

=
0
B

N

Si se dispone de las corrtentes de secuencia de cada circuito, se puede determinar el

factor de desbalance maximo en la red, con las expresiones siguientes [18]:



1) | s(2)
iy’ +i,
o, < 100
OO
AR ™
%\M21_W 100
El desbalance debido a las corrientes ¢irculantes:
|,
0 —_—
VoM | = AT 100
vzl -,
VM | = FOpwe 100

47

(2.85)

(2.86)

Pueden analizarse diferentes arreglos de fases de cada uno de los circuitos y

determinar cual es el arreglo mas conveniente, de manera que se tenga el menor desbalance,

tanto el producido por la red como el debido a las corrientes circulantes que son inducidas

por los voltajes de secuencia negativa y secuencia cero.



48

2.4 Observaciones

En la planeacion de la contruccion de lineas de transmision de gran longitud y de alto
voltaje es importante observar los efectos benéficos que puede tener el usar haces de
conductores. Si se sustituye en (2.12) el valor de r por el valor del radio medio geometrico se
observa c¢como el cociente del logaritmo se hace mis pequefio, debido a que el haz de
conductores hace mas grande el valor del radic medio geométrico que el valor del radio de un

solo conductor.

Durante la planeacion se debe estudiar a detalle la estructura que se usara en la linea

de transmision, debido al efecto que tienen las distancias y el arreglo geométrico sobre las

impedancias y las admitancias.

La correccion de Carson toma en cuenta el retorno por tierra, y en caso de que se trate
de un sistema balanceado, las velocidades de propagacion calculadas mediante (2.58) o como
se observa en (2.44) son muy cercanas a la velocidad de la luz. Sin embargo, para lineas
desbalanceadas, las velocidades de propagacion se reducen en los modos que involucran un

retorno por tierra, como se muestra por ejemplo en los vectores derechos de la Tabla 2.1.

Las herramientas matematicas para el andlisis de los sistemas eléctricos permiten
representar los sistemas de transmision de manera mas adecuada, representando Ios
elementos de los sistemas eléctricos con modelos mas precisos que los modelos actualmente
utilizados. Los resultados permiten dar a los ingenieros encargados de la planeacion y de la

operacion de los sistemas eléctricos, el suficiente conocimiento para tomar decisiones

seguras y acertadas de control.



CAPITULO 3

ANALISIS DE COMPENSACION DE LINEAS DE TRANSMISION
BALANCEADAS Y DESBALANCEADAS

31 Conceptos de Compensacion

Existen dos tipos de compensacion en lineas de transmisidon, compensacion serie y
compensacion en paralelo. La compensacion serie en las lineas de transmision se lleva a
cabo con la finalidad de mejorar la seguridad de la operacion del sistema -eléctrico,
incrementando la capacidad de transferencia de potencia al reducir la impedancia serie. Con
la compensacién en paralelo se tiene un efecto adicional y se logra al mantener un buen
soporte de voltaje al disponer de potencia reactiva en el extremo receptor, asi como el reducir

ciertos efectos transitorios,
3.1.1 Compensacion en Paralelo

El modelado de elementos de compensacion en derivacion, los cuales pueden ser
ubicados en el extremo receptor de una linea de transmision, depende del ¢lemento que se
trate. Por ejemplo para incluir un compensador sincrono se puede hacer la consideracion de
que la potencia reactiva que entrega se mantiene constante y se modela como una carga que

se adiciona a la ya ubicada en el extremo receptor.

En el caso de un elemento pasivo de compensacion, es decir de un capacitor o de un
reactor, la modificacion de las constantes ABCD para el modelo de la linea que considera

parametros distribuidos, se trabaja para obtener el circuito equivalente.

49
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Por ejemplo, dada una representacion del circuito modal equivalente para la linea de
transmision, obtenido con anterioridad, al incluir un elemento de compensacion en paralelo

en el extremo receptor, se tiene para la Figura 3.1, las siguientes ecuaciones. De las

ecuaciones (2.65).

V., =Cosh{y d)V,, + Z. Senh(yd)I,

EAY
I, = ZL Senly d)V,, + Cosh(yd)I,
C
ko '
> — > >
Y lc
Yof? ‘ {omponente Modal
o To/2 ! H del (ompensador o
Fig 3.1 Equivalente modal de la linea incluyendo un ¢lemento compensador.
Y dado que:
I,=1"+,
(3.2)
[C — Vro
ZW

Donde Z;, es la impedancia modal equivalente del compensador, entonces:
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v, =Cosh(y d)V, +Z_ Senh(y d)(I. +1."

L LM

V., =| Cosh(y d)+ ZZ—CSenh(y d)] V, +Z. Senhly d)1,' (3.3)

I, = LZL Senh(y d)+ ZLcosh(y d)] V., +Cosh(y d)1,'

C M

Se puede encontrar una expresién matricial, como las presentadas anteriormente, para
la red de dos puertos:

He 2
IS CC DC IR'

Las constantes ABCD modificadas estan dadas por:

A° = Coshly d)+ ; < Senh(y d)

M

B¢ =Z_ Senh(y d)

(3.5)
CC = —]~Senh()f d)+ LCosh(y d)

- Zc ZLM
D = Cosh(y d)

147517
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Tomando en cuenta que antes de incluir el elemento en derivacion, se calcularon las
constantes ABCD de la linea, entonces las constantes modificadas se pueden expresar en

términos de las constantes calculadas anteriormente en (2.66).

A€ :A+—B
LA
B¢ =B
(3.6)
cc=c+2
Z i
D¢ =D

También se puede obtener la inversa de la matriz de constantes ABCD modificada

para obtener las expresiones de voltaje y de corriente en el extremo de recepcion.
A° B [ p° -B°
= 3.7
Cc¢ D° -C¢ A

Para el caso en que el elemento de compensacion entregue una potencia reactiva
constante, la modificacion se hace directamente sobre las ecuaciones de potencia. De esta

forma se modela al elemento como una carga en el extremo receptor.

3.1.1.1 Compensacion Capacitiva

En sistemas eléctricos con configuraciones longitudinales o radiales, generalmente las

lineas de transmision de longitud media y larga, tienen dificultad en mantener un buen perfil

de voltaje.
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Este fenomeno esta asociado a la demanda cambiante en el sistema a lo largo de las
horas del dia y al crecer ésta la magnitud de voltaje en el extremo receptor se reduce, lo que
ocasiona un incremento en la corriente. A su vez se tienen mayores pérdidas por el efecto
Joule, y un mayor calentamiento el cual puede ser excesivo no solamente en los equipos de la
empresa suministradora de energia, sino también en los equipos de los usuarios, los cuales

sufren las consecuencias en caso de existir de una mala regulacion de voltaje.

Para tratar de mantener un perfil de voltaje adecuado, antes de la compensacion, es
necesario que el extremo generador envie potencia reactiva a través de la linea de
transmision, requiriendo una mayor corriente y esto a su vez provoca una mayor caida de
tension. El problema, dependiendo del punto operativo y de las condiciones de la red podria
terminar en un colapso de voltaje. La compensacion de potencia reactiva capacitiva en
paralelo, se refiere esencialmente a la inyeccion de potencia reactiva en ¢l nodo de recepcion

de una linea de transmision, por medio de un banco de capacitores.

De esta manera la potencia reactiva que aporta la fuente no sera necesaria y evita el
envio a través de la linea de transmision. Ademas es importante observar que normalmente la
inyeccion de potencia reactiva en el nodo de recepcion es necesaria solamente en condiciones
de alta demanda, ya que en el caso de existir una condicién de baja demanda puede tenerse
un excedente de potencia reactiva. En este ultimo caso se puede tener magnitudes de volitaje

que excedan considerabiemente al valor nominal y que se tenga una condicion peligrosa para
¢l aislamiento del sistema.

3.1.1.2 Compensaciéon Inductiva

En esencia el colocar bancos de reactores ¢ un compensador sincrono subexcitado,

tiene la finalidad de cancelar parcial o totalmente el efecto de la susceptancia capacitiva de

las lineas de transmision.
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Como se menciono anteriormente, en condiciones de demanda minima, se puede
tener un excedente de potencia reactiva en la red eléctrica, lo cual propiciara altas
magnitudes de voltaje en algunos nodos. Este fenémeno ocurre generalmente en lineas de
transmision largas y de alto voltaje, donde el efecto capacitivo de la linea juega un factor

importante en la operacion del sistema eléctrico.

Al observar el comportamiento de la carga diaria, semanal o en un periodo de tiempo
determinado, se tiene que los equipos de compensacion no necesariamente deben ser de un
valor fijo, es decir que siempre se tendra una dependencia de las condiciones de operacion
del sistema. Es decir que para carga maxima o para carga minima el sistema puede requerir
una inyeccion de potencia reactiva capacitiva o inductiva. Dado los avances tecnologicos,
hoy en dia es posible pensar en elementos de compensacion controlados, con base a
dispositivos electronicos de potencia. En este tipo de dispositivos modernos la dependencia

del voltaje en el nodo de recepcion, permite conocer si la inyeccion requerida de potencia

reactiva debe ser capacitiva o inductiva.
3.1.2 Compensacion Serie

La compensacion serie consta de capacitores conectados en serie con la linea de
transmisién, y su objetivo es reducir la impedancia serie equivalente de la linea. Se sabe que
la reactancia serie es la principal limitante en la maxima transferencia de potencia que puede
tenerse en una linea de transmision. También, cuando es comparada la reactancia serie con
la magnitud de la resistencia de los conductores, se tiene que es la razdn principal para la

caida de tension en la linea de transmision.

Para la compensacion serie los parametros importantes, en lugar del valor de potencia
como se hace en la compensacion en paralelo para los bancos de capacitores o reactores, se

da por medio de un porcentaje de la reactancia inductiva serie que se desea compensar.
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De esta manera, dado el analisis modal de la linea de iransmisidén y una vez obtenidas

las impedancias y las admitancias modales, se puede modificar las impedancias modales por

un factor K.

_ % de comp.

K=1 o (3.8)

Con el factor X se considera el efecto neto de la compensacion serie, cuyo objetivo es
¢l reducir la impedancia seri¢ de la linea con la finalidad de aumentar la caracteristica de
transferencia de potencia. Asi, se modifican los valores de la impedancia caracteristica de la

linea y de la constante de propagacion, lo cual da origen a nuevas constantes ABCD para la

linea de transmision compensada.

El procedimiento para el analisis de los flujos de potencia es similar al aplicado,
cuando se trata de resolver las ecuaciones no lineales de potencia, en funcidon de las
constantes ABCD de la linea de transmision. En este caso la linea se representa como una

red de dos puertos y su solucion se obtiene a través del método iterativo de Newton-Rapshon.

La compensacion serie de las lineas de transmision, tiene un gran impacto en la

transferencia de potencia.

XL

X
| M I

@ -

Fig. 3.2 Circuito radial equivalente.
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Para llevar a cabo una compensacion serie, se hace el calculo de la reactancia serie de

la linea y se decide el porcentaje de la compensacion serie que s¢ desea para obtener las

caracteristicas deseadas de transferencia de potencia, con base a diferentes estudios de

estabilidad transitoria, transitorios electromagnéticos para observar el impacto del capacitor

serie en las frecuencias de resonancia del sistema, etc.

Para el circuite de la Figura 3.2 la inductancia seri¢ equivalente de la linca esta dada

por (3.9) y se puede determinar el valor que debera tener el capacitor serie para compensar la

reactancia inductiva de la linea, de modo que la nueva reactancia serie de la linea sera

expresada por (3.10).

De esta manera la reactancia serie equivalente sera menor que en el caso sin

compensacién. El circuito equivalente resulta como en la Figura 3.3.

X=X, + XL

X 0

@ | trga

Fig. 3.3 Circuito equivalente con compensacion serie.

X=X, +XL-XC

(3.9)

(3.10)
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Para analizar el comportamiento de las lingas de transmision y el efecto de los

diferentes tipos de compensacion, se considera para la discusion el circuito de la Figura 3 4.

5gi=Pgl +] Qgl $g2 = Pge +j Qg2

® - ix 7 ®

Sd1 =Pd1 +jQdl $d2 = Pge2 + Qg2

"I" L SLAEN

Fig. 3.4 Circuito equivalente, caso de linea sin pérdidas.

La potencia transmitida por la linea del nodo 1 al nodo 2, es:

S, :Sgl -Sa :(’Pgl _Pdl)+j(.le "“le)zsn

Con suma de corrientes en el nodo 1, se tiene:

V| +V|'_V2
Vlt "’ch jXL

(3.11)

(3.12)
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Al despejar la potencia, de la ecuacion anterior, se tiene:

il 48 IV\ il
= pd

S =PR-jg = Xc XL +J X, (5 5)

' (3.13)
0y =6,-0,
al separar las expresiones para la potencia real y para la potencia reactiva.
P = |V1H | cos (521 +90 ) | l” 2\ sen(S,, )= 4€ sen(s,;)

XL L XL
(3.14)
wr o owr
JQn—J\AlL J|AL‘L +J\ Ly‘jlcos(‘sz 6})

En las ecuaciones obtenidas para la transferencia de potencia (3.14) se observaron tres
elementos como los mas importantes para establecer el flujo de potencia real en una linea de
transmision, las magnitudes de los voltajes en los extremos de envio y recepcion, la

reactancia serie de la linea de transmision y la diferencia angular entre los voltajes nodales en

los extremos de la linea,

Al despreciar las pérdidas en la ecuacion de potencia real, se observa como la maxima
potencia que se transmite en estado estable se tiene cuando existe una diferencia angular

entre voltajes nodales de 90°.
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La méaxima potencia depende de la reactancia serie y las magnitudes de los voltajes en
los extremos de envio y recepcion. Estos son dos aspectos en los que se puede concentrar el
estudio para mejorar las caracteristicas de transferencia de potencia. La impedancia serie se
reduce con la topologia de una red mas mallada, que es el resultado de la construccion de

lineas o el uso de haces de conductores; estrategias que son frecuentemente utilizadas con

este fin.

Los tipos de conductores resuitan de gran importancia, considerando el material con
que se construye, el calibre del conductor y la estructura del mismo. Estas caracteristicas se
estudiaron en el Capitulo 2 para conductores trenzados, pero otra manera de reducir la

reactancia serie es mediante la compensacion serie.

Por otra parte, para mantener las magnitudes de los voltajes nodales es necesario
contar con un buen soporte de potencia reactiva en los nodos donde se desea controlar la
magnitud del voltaje. Este objetivo se logra mediante una compensacion en paralelo de la
linea de transmision; la compensacion en paralelo para soporte de voltaje y como aportacion
de potencia reactiva al sistema se refiere, normalmente, a la conexion de bancos de
capacitores en paralelo. En cambio la conexion de reactores es adecuada cuando se tienen
problemas de sobrevoltajes y de transitorios por maniobra en lineas de transmision, que de no
drenarse a tierra la energia asociada, puede daflar los aislamientos. Los transitorios son el
resultado de diferentes fendmenos que se presentan en una linea de transmision al tener

maniobras de switcheo, energizacién y desenergizacion.

Ademas de lo descrito en el parrafo anterior, se¢ puede observar que el control de
voltaje, resulta ser un problema dinamico, debido a la dependencia de las condiciones de
operacion del sistema eléctrico. Los cambios en la demanda no se dan sabitamente, aun asi se
requiere de un control adecuado para determinar el tipo y la magnitud de la inyeccién de

potencia reactiva al nodo.
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Para observar el efecto de los diferentes tipos de compensacion, capacitiva paraielo y
compensacion en serie, se¢ puede observar la Figura 3.5, que se toma como caso base. La
compensacion inductiva en paralelo, como ya s¢ comentd, cumple con otros objetivos, los
cuales son diferentes al mejoramiento de la estabilidad del sistema eléctrico. En la Figura
3.5, se muestra }Ja importancia de tener la compensacion de lineas de transmision, lo cual ha
dado lugar recientemente a un creciente interés por hacer mas robustos a los sistemas

eléctricos y se dedica mas esfuerzo para investigaciones en esta direccion.

Caracteristic as de Tranferencia de Potencia

18 T T — ﬂ! ! T I
- e —— Sin Comp
sl b ioN i o coserieso% |
v \\ e C Paralleln

PU Transfereacia de Potencia

o 20 LL] 60 80 100 120 140 160 180
Diferencia anguiar

Fig. 3.5 Caracteristicas de transferencia de potencia.

Recientemente se han propuesto modelos para sistemas de transmision flexibles en
corriente alterna (FACTS), los cuales han generado un gran campo de estudio con el objetivo
de tener un mejor control sobre los tres parametros importantes para el control de la maxima

transferencia de potencia de una linea de transmision,

Los factores son: la impedancia serie de la linea, las magnitudes de voltaje en los
nodos extremos y la separacién angular entre maquinas equivalentes en ambos extremos de

la linea de transmision analizada.
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Ademas, en estudios de estabilidad (ransitoria, la caracteristica de la linea

compensada representa un coeficiente de sincronizacion mayor, respecto al caso sin
compensacion, El coeficiente de sincronizacion X, se define como la pendiente en el punto

de operacion de la curva de transferencia de potencia, y se expresa por medio de (3.15).

AP,
=— 3.15
TG (3.15)

El coeficiente de sincronizacion representa el cambio en la potencia eléctrica respecto
al cambio de angulo nodal. Asi, ante una falla, un sistema robusto tiene una mayor
capacidad de soportar un disturbio antes de la liberacion de falla y que la maquina que
representa esa porcion del sistema continua en sincronismo con el resto del sistema. Ademas
es importante notar cdmo el coeficiente de sincronizacion cambia con la condiciéon operativa
del sistema, de modo que en la condicion de operacion de potencia maxima el coeficiente de

sincronizacion es cero, y para valores del angulo mayor de 90° presenta valores negativos.

3.3 Control del Perfil de Voltaje

Con las herramientas desarrolladas en este capitulo como son los diferentes tipos de
compensacion que se pueden aplicar a una linea de transmision, se tiene las bases para poder
llevar a cabo, dependiendo de las condiciones de operacion del sistema eléctrico, un buen
control del perfil de voltaje. La Figura 3.6 muestra el comportamiento del perfil de voltaje al
pasar de una condicion de operacion con carga minima hasta una condicidon con carga
maxima. La linea de transmisioén tiene las caracteristicas que son tipicas de 400 KV, ver
Apéndice A. Se considera el caso balanceado y que la linea tiene un diagrama unifilar como

se muestra en la Figura 3.2.
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Fig. 3.6 Perfil de Voltaje, caso base.

En la Figura 3.6 se puede observar que para condiciones de operacion de demanda
minima, el voltaje en el extremo de recepcion estara por encima de 1 p.u. Lo cual indica que
se tiene exceso de potencia reactiva en la red, esta potencia se tendra que absorber por un
elemento generador en el extremo de envio. En el caso de demanda maxima se observa
como la falta de potencia reactiva degrada el voliaje en el nodo de recepcién y como se
incrementan las pérdidas, debido al incremento en la corriente para satisfacer la demanda con

un voltaje deprimido.

Si se instala un banco de capacitores en el extremo de recepeidon se puede observar
que en condiciones de demanda minima ¢l sobrevoltaje seria mayor, pero en condiciones de
demanda maxima no se tendria una magnitud de voltaje tan critica. Si en vez de un banco de
capacitores se instala un banco de reactores, se tendrd un comportamiento opuesto. Si se
tiene una compensacion serie, el perfil de voltaje tendrd una caracteristica més plana, Las

caracteristicas se muestran en la Figura 3.7, incluyendo el caso base,
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Fig. 3.7 Perfiles de voltaje ante diferentes tipos de compensacion, caso balanceado.

En el ejemplo ilustrativo se usd un banco de capacitores conectados en estrella de 90
MVARs y un banco de reactores conectados en estrella de 90 MVARs. En el caso de la

compensacion serie se compenso en un 40 % de la impedancia serie de la linea.

3.4 Efecto de Compensacion en Lineas Desbalanceadas

Con el procedimiento de compensacion anterior, pero aplicado a lineas
desbalanceadas y usando los conceptos del analisis modal, los elementos de compensacién

son llevados al dominio modal.

Con este procedimiento se resuelven tres circuitos equivalentes por separado, como se
muestra en el circuito equivalente de la Figura 3.1. Se lieva a cabo un analisis de mancra
similar al analisis del caso balanceado, pero ahora se obtienen curvas para cada fase y se

observa ¢l comportamiento, segtn ¢l tipo de compensacion.
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Los resultados se muestran en la Figura 3.8.
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Fig. 3.8 Perfiles de voltaje con diferentes tipos de compensacion, caso desbalanceado.
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3.5 Observaciones

Con el tipo de estudios presentados en este capitulo se puede analizar los efectos de
cada tipo de compensacion por separado, se puede determinar y llevar a cabo combinaciones
de esquemas de compensacion de manera que se tenga una caracteristica adecuada para el
perfil de voltaje. Esto quiere decir, que se mantenga una magnitud de voltaje lo mas cercana
al valor nominal y con el objetivo de cuidar el desbalance dentro de lo establecido por

normas de calidad de la energia y los requerimientos de los usuarios.

Es importante conocer el punto de operacion del sistema eléctrico, ya que con
dependencia del punto de operacion del sistema, los requerimientos de compensacion pueden

modificarse para la linea de transmision en estudio.

Como parte importanie del capitulo se comprobd el efecto que deben tener los
elementos de compensacion en el sistema de transmisién en el importante caso de sistema

desbalanceado.

En la Figura 3.8 puede observarse que en todos los casos analizados ia fase que sufre
una mayor caida de tension es la fase a4, la estructura utilizada para los estudios es una
estructura tipo A donde los conductores de los extremos tienen las misma caracteristicas en
cuanto a la altura y efectos del resto de los conductores de la torre de transmision, a esos dos
conductores se les ha nombrado como fase a y fase b, sin embargo el hecho de que la fase a
se vea afectada en mayor medida por la caida de tension se debe a que la contribucion de los
conductores en el modo de propagacion fase-fase (ver la Figura 2.10) es en sentido opuesto y
puede determinarse que la contribucion del voltaje modal de este modo de propagacion al

voltaje de las fases, afecta mas al voltaje de la fase a como se muestra en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1 Contribucion de los modos de propagacion a los voltajes de las fases

Fase a Fase b Fase ¢
Modo 1 0.0698 £ 37.08° 0.0694 /£ 39° 0.0698 £ 37.08°
Homopolar
Modo 2 0.7962 £ -57.6° 0 0.7962 / 122.4°
Fase-Fase
Modo3 04214 £ 41.20° | 1.035 £-142.75° 0.4214 £ 41.20°
Interfase

Si se considera una referencia de voltajes de fase como en (3.16):

V,=1.£0°
V,=1£120° (3.16)
V.=14240°

De la Tabla 3.1 y considerando la referencia de la ecuacion (3.16), puede observarse
el modo de propagacion que tiene un mayor impacto con su coutribucion en los voltajes de
las fases en el nodo de recepcion es el modo fase-fase y la diferencia en el angulo entre la
contribucion a la fase a con respecto a la referencia de Va en (3.16), es de -57°
aproximadamente y tiene un mayor impacto que en el caso de la fase ¢ donde la diferencia

angular esta mas cercana a 90° y su proyeccion sobre la referencia de V¢ es menor.

La Figura 3.9 muestra la suma fasorial de las contribuciones y se puede notar que el
impacto que tiene en la magnitud de la fase a es mayor que en la fase c, esa es la razon por la
cual en las figuras mostradas en este capitulo la fase a ticne una mayor caida de tension en

cualquier caso de los analizados en este capitulo.
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CAPITULO 4

ANALISIS GENERALIZADO DE CARGABILIDAD EN LINEAS DE
TRANSMISION

4.1 Limites de Cargabilidad y Factores de Sensitividad

En la operacion de los sistemas eléctricos es importante conocer la capacidad de los
equipos que se tiene instalados. En el caso de las lineas de transmision e¢sto es mas
importante ya que la capacidad varia de-acuerdo a la condicion operativa. Los operadores de
los sistemas eléctricos deben conocer con la mayor exactitud posible los recursos de
transmision con que cuentan, esto permite tomar decisiones mas acertadas sobre la

redistribucion de flujos de potencia y medidas operativas adecuadas.

Por ejemplo, cuando ocurre una falla en alguna linea de transmision, si las
protecciones operan correctamente y la linea sale de operacion la redistribucion de los flujos
de potencia puede llevar a rebasar los limites de otra u otras lineas del ststema y provocar que
también operen sus protecciones. Una nueva redistribucién de flujos provocaria seguramente

en alguna otra linea del sistema problemas similares y asi sucesivamente hasta llegar a una

desarticulacion del sistema.

El escenario descrito requiere establecer limites de cargabilidad para las principales
lineas de transmision del sistema. Es comun en Ia literatura técnica encontrar tres limites que
restringen la cargabilidad de un enlace, sin embargo el determinar estos limites
convencionales no explica cabalmente el nivel de operacién de las lineas; debido a factores

como desbalances de las lineas de transmision.  Este punto se extiende e ilustra mas adelante.

68
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4.1.1 Limite Térmico

Este limite es determinado por las caracteristicas mecanicas y eléctricas de los
conductores. Al respetarse cste limite se conserva la vida Gtil del elemento conductor, su
determinacion se basa en la corriente maxima que puede circular a través del conductor sin
que el calentamiento producido por efecto Joule altere las caracteristicas mecanicas y
eléctricas. Para determinar este limite en lineas aéreas es importante tomar en cuenta los
factores atmosféricos y del medio ambiente, los que pueden incrementar o reducir la

capacidad de disipacion de calor del conductor.

Se observa que este limite dificilmente ¢s rebasado en sistemas eléctricos débiles, en
este tipo de sistemas es mas frecuente encontrar como una limitacién otros factores de
operacion y de seguridad del sistema. En redes eléctricas robustas se puede llegar a rebasar
el limite térmico en el caso de lineas de corta longitud, debido a que el limite de caida de
tension permisible no se excede; lo mismo puede decirse del limite por estabilidad o
separacion angular, siendo la separacion angular relativamente pequefia. Este margen

térmico se establece en funcion del tipo de conductor.

Los fabricantes de conductores en dependencia del naturaleza y calidad de los
materiales que utilizan para desarrollar sus productos, determinan un maximo valor de
corriente que debera fluir a través de su conductor, esto debido a que la circulacion de
corriente excesiva provoca mayores pérdidas en el conductor, estas pérdidas de energia se
reflejan en calor que provoca un incremento en el gradiente de temperatura en la superficie
del conductor y a su vez se incrementa la resistencia, lo que puede generar altas temperaturas
en los conductores y provocar deformaciones en los materiales o pérdidas de las

caracteristicas de conductividad de los materiales de que estan construidos los conductores.
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Una de las compaiiias importantes suministradoras de energia eléctrica en México,
tiene sus propios niveles de seguridad para operar y exige a los fabricantes una cierta
densidad de corriente por unidad de area en los conductores, siendo estos responsables de
asegurar que cumpla con esas caracteristicas considerando diversos factores ambientales,
tales como: nivel sobre el nivel del mar, temperatura ambiente, velocidad del viento, agentes
contaminantes, etc. En tableros de distribucion por ejemplo se exige una densidad de

corriente de 800 amperes por pulgada cuadrada.

4.1.2 Limite por Caida de Tension

Este indice se relaciona con el servicio a los usuarios, ya que se debe mantener la
magnitud de voltaje en los extremos de envio y de recepcidn, dentro de una banda de valores
respecto al voltaje nominal de operacion. Con bajo voltaje se incrementa la corriente para
suministrar un valor dado de demanda y como consecuencia se aumenta las pérdidas de
transmision y el calentamiento de los equipos que componen el sistema eléctrico. En este
caso puede incluso llegarse al limite térmico de la linea de transmision. Generalmente como
criterio de planeacion se establece una caida maxima de tension del 5 % entre terminales de

envio y recepcion de la linea de transmision.

4.1.3 Limite de Estabilidad

Como se menciond en el capitulo anterior, al tratar sobre los efectos de la
compensacion en la estabilidad del sistema eléctrico, se debe mantener un margen de
estabilidad que asegure un coeficiente de sincronizacion positivo, lo suficientemente grande

como para conservar la estabilidad del sistema ante disturbios.
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Este limite se establece permitiendo que por la linea de transmision se envie como
maximo una potencia igual al 70 % (este porcentaje puede variar en funcién del grado de
seguridad del sistema), de la potencia maxima [2, 19 y 20], asi la ecuacion de flujo de

potencia esta dada por la expresion (4.1).

P = —%E’ sen(s,) 4.1)

eq

el margen de estabilidad queda expresado por:

ME% = fﬂl’gl}i@x 100 (4.2)

mie

Entonces, dado que la potencia de operacion no debe rebasar el 70 % de la maxima
transferencia de potencia, el angulo entre maquinas equivalentes no debe excederse del valor

calculado por (4.3), el ejemplo del margen de 70 % es comiinmente utilizado en los sistemas

eléctricos.

0
o, =arc sin(l - A/;foﬁ] (4.3)

Un margen de estabilidad del 70 % limita la transferencia de potencia con una

separacion angular entre maquinas equivalentes, de 44° aproximadamente.
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4.2  Modelo para Anilisis de Cargabilidad

El modelo del sistema para el analisis de la cargabilidad, es el que se muestra en la

Figura 4.1 y normalmente representa a un sistema balanceado.

¥s1 Zs

® 0 ci>®
|

Fig. 4.1 Modelo de linea para andlisis de cargabilidad.

Xs1 y X2, representan las capacidades de cortocircuito de cada uno de los sistemas a

interconectar por medio del enlace. Se supone que ambos sisternas operan ¢léctricamente en

forma independiente antes de colocar la linea de transmision.

La solucion de flujos de potencia para un problema modificado, es decir diferente a la
solucion de flujos de potencia convencional, se obtiene para una serie de incrementos en la
potencia de envio, hasta que se viola alguno de los limites; ya sea el de caida de voltaje o el
térmico, lo cual determinara la capacidad de potencia maxima a transmitir sobre la linea.
Generalmente en el estudio no se incluye la comprobacion del limite térmico debido a que
este tiene una gran dependencia del tipo de conductor, ademas de que en el estudio se esta

considerando lineas largas y en este tipo de lineas el limite térmico dificilmente es rebasado.
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Por medio de Ja solucién de flujos, se obtiene las magnitudes de voltajes en los cuatro
nodos, sin embargo, se supone que mediante la aplicacion de controles en las maquinas
equivalentes el voltaje en la terminal de envio puede ser de 1 p.u. Para lograr este efecto se
tendra que incrementar el voltaje controlado del nodo generador 1, ya que el nodo 2 es
considerado como barra compensadora. El incremento en la magnitud que s¢ requiere para
mantener en 1 p.u. el voltaje de envio, se calcula mediante factores de sensitividad [19],

procedimiento que se describird enseguida.

4.3 Factores de Sensitividad

En general se resuelve el sistema en condiciones desbalanceadas, siendo el analisis de
éste problema uno de los principales objetivos de esta tesis, de modo que el analisis se hace
en el dominio modal para resolver tres sistemas equivalentes modales, que resultan mas
sencillos de resolver que una red trifasica con elementos totalmente acoplados. Se considera

aplicable una formulacion de flujos desacoplado rapido, expresado por (4.4).

By B o T [ag

B' By By | AV} |=|AQY" (4.4)
0 Bi' By AV [AQ)"

Una vez obtenida la solucién de flujos se puede determinar el valor del incremento en
voltajes del nodo 2, AV en las fases abe, y llevarlo nuevamente al dominio modal, de modo
que si se observa la expresion (4.4), se tiene que la Unica inyeccion de potencia reactiva
diferente de cero es la correspondiente al nodo de veltaje controlado. Este es el nodo al cual

se requiere incrementar la magnitud de voltaje para obtener 1.0 p. u. en el nodo 2.
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Con las condiciones nodales (4.4) se convierte en (4.5).

By B o Tan] [ag
BMY gyt B AV = 0 (4.5)
o B BY'lAVM 0

Al arreglar (4.5), de manera que se tenga a todas las incognitas del mismo lado y

despejando la ultima ecuacion, como lo muestra (4.6).

B AV +BM AVM =0

(4.6)
AVMI - _ B;;I AVZMl
3 B;\;’l
Reordenando la ecuacion matricial:
B,‘Ll” B{‘;] 0 AP M! AQMI
BM] BM] 1 1
B;‘f' BQ;” - %M__IZS ollar (=] o© 4.7
MISJ AV3M1 AI,;MI
B32 -
0 -0 0
L B, i

En la ecuacion (4.7) se conoce AV, que es el incremento necesario para que el
voitaje del nodo 2 permanezca en 1.0 p.u,, sin olvidar que debe resolverse el problema en el

dominio modal.
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Del segundo renglén de (4.7) se puede sustituir y obtener AV y con todos los
incrementos de los voltajes nodales conocidos se calcula el incremento necesario de potencia
reactiva en el nodo 1. Con el incremento de potencia reactiva AQ;, en la siguiente solucion

de flujos de potencia se obtiene una mejor aproximaciénde V2a 1.0 p.u.,

El proceso iterativo se repite hasta que se cumple con una tolerancia preestablecida y

cuando el valor de la magnitud del voltaje en ¢l nodo 2 sea cercanaa 1.0 p.u.

Entonces se tiene:

i _ By By
322 - BM]
AVM! = - 2 JAr}M (4.8
i BMl

21

El término que muitiplica a 4V,*' representa un factor de sensitividad. Este factor es
usado para calcular la correccion requerida al voltaje AV, es decir AV para mantener el

voltaje V! en un valor tal que al transformarse al dominio abe se mantenga en 1.0 p.u.

El céalculo de los coeficientes y las correcciones puede efectuarse en cada iteracion,
sin necesidad de obtener una solucién para corregir y resolver nuevamente el problema de

flujos de cargas.



4.4  Curvas de Potencia Normalizadas al SIL para la Linea de Transmision

4.4,1 Anailisis de la Linea sin pérdidas

76

Si se considera una linea de transmision sin pérdidas con ecuaciones como (2.62),

escritas como (4.9), y dado que la potencia de envio se calcula en funcién de las constantes

ABCD de la linea de transmision, entonces con (4.10) se determina la potencia compleja S,

Ve =V, cosh(j Bd)+1, Z, cosh(j Ad)

I, =1, cosh(j ﬂd)+;—” cosh(j Bd)

Separando las expresiones para potencia activa y potencia reactiva:

V. 4
P = l H ,cos(ﬁ 9) |s” Rlcos(é's—53 +63)

[B] B

_Wl1o

v
Os |B| L2l sen(@, —0,) - Vel Rlsen((‘is—é'RH'y’B)

8]

(4.9)

(4.10)

(4.11)
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Dado que la linea es considerada sin pérdidas, es decir:

L .
ZC:\/g y y=Jjwl~LC = jpl (4.12)

De la Tabla 4.1, obtenida por las propiedades de las funciones hiperbdlicas, se tiene

las constantes ABCD para cada modo de propagacion:

Tabla 4.1 Propiedades de las funciones hiperboélicas.

A, =cosh(j B, d) A, =cos(B.d)

B, =Z, senh(jp,d) B=jZ,. sen(B,d)

C, :LsenhUﬁi d) Czjl sen (B,d)
Z, Z

D, =cosh(j 8,d) D, =cos(B, d)

Como Zc es una cantidad puramente real, y generalmente el voltaje de recepcion y de
envio se relacionan a través de un factor M, como: Vs = M Vp, la expresion (4.11) se reduce a
la forma (4.13), [20 vy 22].
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2

M\
P =~ s |HI|/|cos(5 — 8, +6,) = |‘B|Rfsen(6s—6R)
(4.13)
vl Dl MW,
QS :| S‘Lg|| |_ ||Br| COS(&S _5R)

Usando los resultados de la Tabla 4.1, y usando la definicion de la potencia natural de
la linea de transmision, SIL dada por (4.14), se obtiene expresiones de potencia activa y de

potencia reactiva de envio, pero normatlizadas al SIL de la linea de transmision.

El desarrollo presentado es similar a la referencia [20].

SILJ_I;% (4.14)
Py _
SIL sen{fd) sen(0; = 5,)

(4.15)
Os
G- sen(ﬂd) [1D] - cos (5, - 5,)]

De modo que las Figuras 4.2 muestran las curvas obtenidas para ¢l caso de estudio de
una linea de transmision con un diagrama wunifilar semejante al de la Figura 3.2, con las

caracteristicas mostradas en el Apéndice A, para el caso balanceado o desbalanceado.
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En estas graficas puede notarse claramente que cuando por la linea de transmision
existe un flujo de potencia igual a 1.0 p.u. del SIL, la potencia reactiva requerida por la linea
de transmision es cero, ¢s decir los efectos inductivo y capacitivos de la linea de transmision
se cancelan entre si, de manera que bajo esta condicion operativa la linea de transmision,

vista desde sus terminales, no aporta ni requiere potencia reactiva del sistema.

.............................................................................................

) . O S PO O SRR .
\\
-\\‘-.._‘_ :
2L SSUOTOvs = SHEUIS A, .
’ .
e S e A (L S .
-2 I : i i 1
0 100 200 300 400 500 8600 700

Fig. 4.2.a Curvas de transferencia de potencia normalizadas al SIL, linea balanceada sin
pérdidas.

- | e i ]
0 100 200 300 400 500 600 700
Distancia en Kilometros

Fig. 4.2.b Curvas de transferencia de potencia normalizadas al SIL, linea desbalanceada sin
pérdidas.
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Las figuras anteriores representan la maxima transferencia de potencia trifasica en

p-u. del SIL, a través de la linea de transmision sin pérdidas.

Para obtener las curvas anteriores se supone una separacién angular entre maquinas
equivalentes que asegure un margen de estabilidad apropiado. En este caso se considera que

un valor adecuado para la separacion angular de maquinas equivalentes es de 30°.

Utilizando las herramientas dei Capitulo 2 y las expresiones de la Tabla 4.1, se puede
obtener una ecuacion para cada circuito modal equivalente, y analizar el caso de lineas de

transmision desbalanceadas, como lo muestra la Figura 4.2.b.

Las consideraciones hechas en esta formulacion para obtener las curvas anteriores son
una aproximacion a la capacidad real de transferencia de las lineas de transmisién. En la
proxima seccion se analiza una propuesta que permita extender el analisis de cargabihidad a

lineas de transmision desbalanceadas, mediante una formulacion mas precisa.

4.5  Andlisis Generalizado de Cargabilidad

4.5,1 Anadlisis de Lineas de Transmision Balanceadas

Es comun, en el analisis de los sistemas eléctricos, sobre todo en el ambiente de
planeacion, la suposicion de que los sistemas son totalmente balanceados. Esta suposicion
reduce en gran medida la complejidad del problema ya que basta con resolver el problema
para la secuencia positiva y sera posible conocer los valores de las variables asociadas con

las tres fases del sistema.
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Para que una linea de transmision sea totalmente balanceada, analizado este concepto
desde el punto de vista de la matriz de impedancias o matriz de admitancias, quiere decir que
todos los efectos mutuos entre las fases son iguales; y que la diagonal de la matriz tiene

elementos iguales.

Para que los efectos mutuos tengan ¢l mismo valor, se recuerda que los parametros de
la linea son calculados mediante (2.15), la cual obtiene los coeficientes de potencial de
Maxwell, como el logaritmo natural de una relacion de distancias; de un conductor con
respecto a cada uno de los otros conductores. Asi, si se desea analizar la linea de transmision
en condiciones balanceadas se tendra que igualar los elementos fuera de la diagonal de la
matriz por medio de los coeficientes de Maxwell. Una forma de lograr lo anterior es si se
considera una linea de transmision de longitud d, compuesta por tres segmentos de longitud

d/3 cada uno, y que al final de cada segmento se efectia una transposicion de conductores.

E] efecto es que al final de la linea de transmision cada conductor habra ocupado tres

posiciones diferentes, como lo muestra la Figura 4.3.

(onductor a Conductor ¢ Conductor b
Lonductor b (onductor a (onductor c
lonductor c (onductar b (onductar &

[ | S | i
! L 18 |
Li3 L/3 L/3
L |
I |
L

Fig. 4.3 Segmentos de transposicion de una linea de transmision.
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Para el anélisis de cargabilidad de una linea de transmision con una caracteristica de
transposicion completa, basta con resolver el sistema para la secuencia positiva, o aplicar el
andlisis modal que resolvera los tres circuitos equivalentes. Por ambos procedimientos se
obtendrd la misma solucién. La Figura 4.4 muestra los resultados de un andlisis de
cargabilidad para una linea de transmision, la potencia en por unidad que representa el eje de
las ordenadas es una potencia de una sola fase, para compararse con la figura 4.2b se debe
considerar que en el caso de la figura 4.2b la potencia es la suma de las ires fases, de

caracteristicas establecidas en la Figura 3.2 y en ¢l Apéndice A.

Curva da Cargabilidad

T T T T ' T T

Potencia sn PU

1.4 i L
io0 180 200 250 oo 350 400 450 sa0 550 800
Longliud «n Kilom atros

Fig. 4.4 Curvas de cargabilidad de una linea de transmision balanceada.

Donde :

ME Representa el limite de transferencia por estabilidad
CT Representa el limite de transferencia por caida d¢ tension

Se considera que la linea de transmision sirve como enlace para intercambio de
energia entre dos sistemas débiles, sin interconexion en otros puntos eléctricos. Por lo

anterior se puede representar cada uno por medio de una capacidad de corto circuito de 3,000
MVAs.
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El estudio se efectu¢ tomando en cuenta que ¢l control del voltaje, de las maquinas
equivalentes de los sistemas eléctricos interconectados, se puede ilevar a cabo sobre el
voliaje en terminales de la maquina equivalente. Con esta consideracion se puede aplicar un
concepto presentado en [19], con las modificaciones anotadas anteriormente sobre los
factores de sensitividad. La finalidad del procedimiento es la de mantener el voltaje en

terminales de envio en su valor nominal de 1.0 p.u.

Los limites utilizados para el estudio son del 5 % en caida de tension y un margen de
estabilidad del 30 %. Es importante resaltar que la magnitud de la potencia de envio de la

grafica de la Figura 4.4 corresponde a la potencia monofisica.

Si se lleva a cabo el mismo estudio, pero ahora considerando la linea de transmision
sin pérdidas, se puede comparar los resultados con las curvas normalizadas respecto al SIL

de la linea.

Curva de Cargabilidad
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Lengitud en Kilomatros

Fig. 4.5 Curvas de cargabilidad de una linea de transmision sin pérdidas.



84

Es conveniente recordar al hacer una comparacion entre los resultados de la Figura
4.5 y la Figura 4.2a, en el calculo de las curvas de la Figura 4.2a se supone un perfil de
voltajes plano es decir se asume que el voltaje permanece constante en ambos extremos de la
linea de transmision, sin embargo resulta ser una muy buena aproximacion para conocer la

operacion del sistema eléctrico.

4.5.2 Analisis de Lineas de Transmision de Desbalanceadas

Para estudios de cargabilidad de lineas de transmision sin transposicion se recurre
nuevamente al analisis modal, el cual fue estudiado en el Capitulo 2. La diferencia basica es
que por cada condicion de longitud y de potencia a evaluar se deberan resolver los tres
circuitos equivalentes en el dominio modal, de manera similar como se hizo en el analisis de

flujos de potencia.

En el sistema eléctrico de potencia mexicano existen lineas de transmision que no
tienen transposicion. Este fendmeno, visto desde la informacién de las matrices de
impedancia serie y de admitancia en derivacion que caracterizan a una linea de transmision,
significa que los elementos fuera de la diagonal son diferentes entre si, de modo que no se
desacopla la solucion del sistema mediante una transformacion de componentes simétricas.

Por este motivo se usa una transformacién modal, diferente a la de componentes simétricas.

Con un procedimiento semejante al usado en ef caso de lineas balanceadas, pero
incluyendo las particularidades mencionadas en el parrafo anterior, se obtiene la Figura 4.6.
La figura muestra los resultados de un estudio de cargabilidad para la misma linea de
transmision, conectada a los mismos sistemas equivalentes, pero considerando que es una

linea sin transposiciones.
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En la Tabla 4.2 se observa los resultados que permiten una comparacion de los
valores numeéricos para los limites de cargabilidad, en los casos de linea balanceada y

desbalanceada; con varias longitudes.

En el analisis de los sistemas eléctricos desbalanceados se debe observar, que al
mantener la magnitud de una de las fases del voltaje en las terminales de envio en 1.0 p.u.,
las magnitudes de los voltajes de las otras fases pueden tener valores arriba o abajo de la
magnitud del voltaje nominal. La Tabla 4.3 muestra las magnitudes de los voltajes obtenidos
para los casos donde se rebasa el limite de caida de tension. Debe notarse que en el caso
balanceado las tres fases tendran valores iguales ya que mediante el andlisis de sensitividad y
durante el estudio se ajustan a 1.0 p.u. En el caso desbalanceado se ajusta el voltaje de la
fase a en 1.0 p.u. y se observa un comportamiento desigual para las magnitudes de los
voltajes en las fases restantes.

Curva de Cargabilidad
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Fig. 4.6 Curvas de cargabilidad de una linea de transmision desbalanceada.

La curva de la figura anterior representa la maxima transferencia de potencia trifasica

de envio a través de una linea de transmision desbalanceada.
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Tabla 4.2 Comparacion de limites de una linea balanceada y una linea desbalanceada.

Linea de Transmiston Transpuesta

Linea No Transpuesta

Longitud KM Limite CT Limite ME Limite CT Limite ME
100 2.58 2.98 2.26 2.76
200 1.86 2.39 1.61 2.22
300 1.71 2,02 1.48 1.84
400 1.70 1.77 1.47 1.58
500 1.74 1.59 1.56 1.40

Tabla 4.3 Comparacion de voltajes del caso balanceado y caso desbalanceado.

Linea Transpuesta Linea de Transmision No Transpuesta
Longitud Km Fase A Fase A Fasc B Fase C
100 1.000 1.000 0.9900 0.9499
200 1.000 1.000 0.9874 0.9366
300 1.000 1.000 0.9837 0.9162
400 1.000 1.000 0.9788 0.8898
500 1.000 1.060 0.9726 0.8571
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4,6  Equivalentes de Sistemas Interconectados por Multiples Enlaces

4.6.1 Equivalente Trifasico

En muchos casos no es suficiente un solo enlace para el intercambio de potencia entre
sistemas, en este caso se utilizan lineas de transmision de doble o mas circuitos por el mismo

derecho de via, aunque no necesariamente deban estar en paralelo.

El planteamiento del estudio en este caso se efectiia como se establecié en el Capitulo
2, pero llegando a una matriz reducida de 6x6, la cual representa al equivalente del sistema

visto desde dos nodos trifasicos.
La Figura 4.7 muestra ¢l tipo de configuracion descrita. Sin embargo, puede ser que

los enlaces no usen el mismo derecho de via, de modo que una manera de representar el

equivalente del sistema A de la Figura 4.7 puede ser como se muestra en la Figura 4.8.

Linea |

Sisterna & Sistemna B

Linea !l

Fig. 4.7 Intercambio de energia mediante enlaces multiples.
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Fig. 4.8 Equivalente de un sistema de multiples enlaces.

Para la formulacion trifisica, el equivalente del sistema de maltiples enlaces de la
Figura 4.8, se obtiene suponiendo que se conoce la matriz de impedancias nodales del
sistema de N nodos, como (4.16). Esta matriz contiene los equivalentes de Thévenin vistos

desde cualquier conjunto de nodos de la red [3].

le Zl2 ZIB Zl4 ZIS ZIN
221 ZZ?. 223 ZZ4 Z'ZS ZZN
ZBI Z32 Z33 23-4 235 Z3N
Zoa=|2y Zy 2y Zu I Zoy (4.16)
ZS] 252 753 254 255 Z5N
_ZNl ZN2 Zm ZN4 ZNS Z.WJ

El equivalente de Thévenin, visto desde los nodos 3 y 4 por ejemplo, se obtiene por

medio de la submatriz Z34%.

Zy, Z
Ze |78 T 4.17
3 {Z . .17)
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Los elementos de la submatriz (4.17) representan los cambios en los voltajes de los

nodos 3 y 4 ante inyecciones de corriente en los nodos, como lo muestra (4.18).

il 2l o
AV, Zy Zu) A,

Si se separa la expresion matricial (4.18) en dos ecuaciones simultaneas y

reordenando los términos, se obtiene las expresiones (4.19) y (4.20).

AV, =Z A+ Z Al =2, AT, + Zy AT, + Z,, A, - Z,, Al
(4.19)

AV, =Z A, +Z, Al =2, Al, +Z, M, +Z, A, -Z,;Al,

AV, = (233 - Zu)Ns +Zy (A[s + N4)
(4.20)

AV, = Zy (AT + AL )+(Zy — Z,5) AL,

Como la matriz Zgist dada por (4.16), es una matriz simétrica con respecto a la
diagonal, se tiene que Zszs es igual a Zs4, y por la simetria se puede dibujar un sistema
equivalente, visto desde los nodos 3 y 4; el cual se muestra en la Figura 4.8. Si se
representan los equivalentes de cada sistema y se conectan las lineas de enlace, el sistema de

estudio queda como lo muestra la Figura 4.9.
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Fig. 4.9 Sistema equivalente de enlaces multiples.

En la Figura 4.9 y para los estudios planteados se supone que el resto del sistema es
balanceado, y que solamente las lineas de transmision que representan las interconexiones
son desbalanceadas. Para tener una mejor representacion del sistema a estudiar ambas lineas
tienen su propio desbalance, va que pueden ser de longitud, arreglos geométricos, y

conductores diferentes. Por esta razon se presenta un analisis trifasico [1].

El problema requiere una formulacién de flujos de carga en componentes de fase;
para este efecto se usa el analisis nodal basico [8], y se representa solamente la secuencia del
andlisis. Con este procedimiento se busca mostrar como operan ambas lineas de transmision
de forma adecuada, tal que se puedan mantener dentro de sus limites de cargabilidad. Se
encuentra la primera linea que llegue a su limite, pero se sigue incrementando la potencia por

la linea que aun tiene capacidad de manejar potencia; ya que sus limites no han sido

rebasados.

Para el control del flujo de potencia activa por la linea de transmision que rebasa
primero sus limites de transmisién, se puede aplicar transformadores defasadores; los cuales
no son modeladoes en esta tesis. Otros métodos pueden ser usados, como los que permiten los
elementos FACTS para controlar la diferencia angular entre el nodo de envio y €l nodo de

recepcion, o el control que modifica el valor de la reactancia de la linea.
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4.7  Formulacion para el Estudio de Flujos

Para la formulacién del estudio de flujos de la red de la Figura 4.9, ias reactancias
entre los nodos 2y 3; 2y 4; 5y 7, 6 y 7 son modeladas como transformadores equivalentes,
con una conexion Y-Y solidamente aterrizada. Sin embargo, para el caso que se muestra, se
pueden usar otras conexiones del transformador, sin perder de vista que la matriz resultante
es de 6x6 y representa un equivalente de todo el sistema. FEste artificio permite utilizar al
equivalente como un transformador. Para el modelado del transformador equivalente, se

parte de la Figura 4.10.

De la modelacion del transformador trifasico [1] se obtiene una matriz de admitancias

en coordenadas de fase abc, como la mostrada en (4.21). El modelo representa un

£
:

transformador Y-Y, solidamente aterrizado.

x
S -

Fig. 4.10 Conexion Y-Y, transformador equivalente para representar al sistema.
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'yt 0 0 -y 0o 0|
o Y 0 0 -y o0
Yo <| 0 vt o o -y @21
-y¢ 0 0 Y 0 o0
0O -yt 0 0 Yt 0
0 0 -yt 0 0 ¥yt

Los valores de las reactancias enire los nodos 1 y 2; 7 v 8 se obtienen de Ia
informacion de la capacidad de corto circuito de los sistemas equivalentes; de manera similar

a como se procede en el caso de una sola linea de transmision.

El analisis nodal basico [8] consiste en que conocidas las potencias inyectadas a los
nodos y mediante una condicion inicial de voltajes, se determinan las corrientes inyectadas a
los nodos. Con las corrientes nodales y la matriz de admitancia nodal Yyus del sistema, se

calculan los nuevos voltajes nodales. El proceso iterativo se repite hasta que se cumple con
una tolerancia preestablecida; entre las potencias calculadas y las potencias especificadas. El

procedimiento es similar al usado en los métodos de estudios de flujos convencionales.

4.7.1 Matriz de admitancia nedal en coordenadas de fase abc

La matriz de admitancias nodal ¥p,s, €n coordenadas de fase abe, para el sistema de la
Figura 4.9 resulta ser una matriz de 24x24. La formacion de la matriz Yp,s €5 similar a la

formacién de la matriz Ypus de secuencia positiva; es decir, los elementos de la diagonal

representan la suma de todas las admitancias de las ramas conectadas a la barra, y los

elementos fuera de la diagonal son el negativo de las admitancias de las ramas entre las

barras.
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Sin embargo, debe notarse que cada admitancia sera una submatriz de tamafio 3x3.
La matriz Yp,s del sistema trifisico tiene caracteristicas como son: simetria con respecto a la

diagonal, es una matriz cuadrada y dispersa.

La matriz de admitancia nodal Ypys del sistema a estudiar toma la forma que se

muestra en (4.22). Cada elemento de la matriz contiene una submatriz de 3x3,
correspondiente a las matrices en abe de cada elemento. En el caso de los transformadores

equivalentes las submatrices se obtienen de (4.21), como lo muestra (4.23).

Yo -Yq 0 0 0 0 0
I I 11 11
-Yy Ygq + YTl + YTZ Y YTZ 0 0 0
0 yil YL + Y713 + Yiim 0 -Y711 0 0 0
[aus] - 0 Y-{-Izr 0 Y-{-;r +YZzL2 + YL2m 0 -Yz12 0 0
0 0 -Yz11 1] Y.}:; +Y711 + YLlm ¢ Y.}.I:,, 0
A 11
0 0 0 -Y7i2 (I)I[ Yra + YZIl‘ﬁ +Yiom v Y-ll- {lr [0}
0 0 0 0 YT3 Y74 YT4 +YT3 +Ygp -Ygo
| 0 0 0 0 0 0 -Yg2 Yg2 ]
(4.22)
YJ' Y I
— I T
Yo =| S i (4.23)
T1 I

En (4.22) las submatrices Ys; corresponden a los equivalentes de los sistemas,
obtenidos mediante la capacidad de corto circuito. Las submatrices !;;» representan la
admitancia capacitiva en derivaciéon de la linea de transmision. La admitancia serie del
modelo 7, mostrada en la Figura 4.11, es Yz;. En ambos casos se ha considerado los efectos

mutuos entre las fases,
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Fig. 4.11 Modelo Trifasico de la linea de transmision.

4.8 Factores de Sensitividad

Para mantener el voltaje en terminales de la maquina equivalente barra 7, la cual
representa al sistema de la Figura 4.9, se lleva a cabo un anélisis similar al efectuado para el
¢aso con ung sola linea de transmision, tal como se present6 en la Seccién 4.3, En este caso
s¢ considera un estudio del sistema mediante el método desacoplado rapido, habiendo
eliminado el renglén y la columna correspondiente a la barra compensadora. El analisis se

muestra por medio de (4.24).

(B, By B, 0 0 0 o07av,] [40,]
By, By 0 By 0 0 0 || AV, AQz
B, © B, 0 B, 0 0|AV,| |AQ,
0O B, 0 By 0 B, 0 |AV|=|AQ (4.24)
0 0 B, 0 By B, 0 AV, | |AQ,
0 0 0 B75 B?s B?? B7s AV? AQT
[0 0 0 0 0 B, Bg|Av,] |AG




G5

En la expresion (4.24) se observa que la Unica potencia reactiva que se puede
incrementar, con la finalidad de mantener la magnitud del voltaje de la barra 7 en 1.0 pu, es
la potencia reactiva inyectada en la barra 8. En la barra 8 se tiene conectada una maquina
equivalente, y ademas si AV; es conocido, entonces (4.25) muestra el valor de la inyeccion

reactiva requerida sobre las barras 5 y 6.

(B, B, B, 0 oTav,] [ o0 ]

B, B, 0 B, 0 |AV 0 ,

B, 0 B, 0 B, |AV,{=f 0 (4.25)
0 B, 0 B, 0 |AV,| |-B,AV,

|0 0 B, 0 By |AV,| [-B,AV;

Se calculan los incrementos en las magnitudes de los voltajes, y se sustituyen en

(4.26), que es el sexto renglon de la expresion (4.24).

AY, =-BL(B,5 AV, + B,y AV, + B, AV;) (4.26)

73

Si ahora se sustituye en el dltimo renglon de (4.24), para determinar el incremento

requerido de potencia reactiva que ha de inyectarse en la barra 8.

AQ, = B,, AV, + B, AV, (4.27)
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De esta forma se obtiene el incremento de potencia reactiva; en la iteracion que se
estd efectuando dentro del estudio de flujos. Con este procedimiento se asegura que la

magnitud del voltaje de la baira 8, permanecera con un valor de 1.0 p.u.

4.9  Andlisis de Cargabilidad

La importancia de llevar a cabo un analisis de cargabilidad, para enlaces
desbalanceados de sistemas eléctricos previamente interconectados, mediante enlaces
multiples es con la finalidad de determinar el nivel de transferencia de energia por cada
enlace; ya que tales lineas pudieran no estar conectadas en paralelo. Es importante
considerar que deben existir controles para manejar el flujo de potencia y asi determinar ¢l

nivel de congestionamiento de los enlaces del sistema.

El caso de prueba que ilustra los conceptos desarrollados en el presente capitulo sera
un ejemplo que contempla dos lineas de caracteristicas semejantes a las analizadas
anteriormente. Los datos se presentan en el Apéndice A y muestran las matrices equivalentes
de impedancia serie y de admitancia en derivacion; Tabla 4.4. En la Tabla 4.4 las matrices
de impedancias y de admitancias equivalentes se muestran para una linea de transmision
balanceada y para una linea desbalanceada. Los datos estan dados en p.u./km, con una base

de potencia de 300 MVA trifasicos y un voltaje nominal de 400 kV.

La importancia de un estudio como el planteado, y que se ilustra en Ia Figura 4.12,
radica esencialmente en determinar la capacidad total de intercambio de energia entre los
sistemas interconectados con una capacidad de corto circuito de 10000 MV A cada uno antes
de la construccion de los enlaces. Para este caso es importante tener un conocimiento
completo de la topologia de los sistemas o bien contar con la informacién que guarda la

matriz. de impedancias Znodat, de los sistemas a interconectar.
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La finalidad es determinar los valores de las matrices equivalentes, las cuales pueden

ser modeladas como transformadores equivalentes en el andlisis de cargabilidad.

Potencia en p.u.
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Fig. 4,12 Analisis de Cargabilidad de Sistemas de Multiples Enlaces.

La curva anterior representa la maxima transferencia de potencia trifasica que puede

enviarse a través de el sistema de transmision, para varias longitudes.

Tabla 4.4 Matrices de Impedancia y Admitancia de la linea de transmision del

Apéndice A.
Linea de transmision balanceada Linea de transmisiéon desbalanceada
Zabe x107 pu.
(.2024+0.8791 | 0.108+0.3031 | 0.108+0.303i | 0.202+0.874i | 0.108+0.3331 | 0.108+0.244i
(.108+0.303i | 0.202+0.87% | 0.108+0.303i | 0.108+0.333i | 0.202+0.888; | 0.108+0.333i
0.108+0.303i | 0.108+0.303i | 0.202+0.879i | 0.1084+0.244i | 0.108+0.333i | 0.202+0.874i |
Yabc x107p.u.
0.0024i -0.0004i -0.0004i 0.0024i -0.0005i -0.0002i
-0.0004i 0.0024i -0.0004i -0.0005; 0.00241i -0.00051
-0.0004i -0.0004i 0.0024i -0.0002i -0.00051 0.00241
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Para determinar los limites de cargabilidad del andlisis anterior, se considera la caida
de voltaje y la separacion angular de las barras comunes a los dos enlaces que son la barra 2
y la barra 7. Si se deseara cargar el sistema de transmision, de manera que cada linea
estuviera en sus propios limites de cargabilidad, las referencias para la caida de tension v la
separacion angular para cada maquina deberan ser las barras 3 y S para la primer linea vy las

barras 4 y 6 para la segunda linea.

4.10 Anilisis de Resultados y Observaciones

En esta seccion se resaltan los resultados mas importantes obtenidos durante el
desarrollo de los estudios de cargabilidad de lineas de transmision desbalanceadas. En la
Tabla 4.2 se puede observar la importancia de inciuir los desbalances en los analisis de los
sistemas eléctricos, dado que las decisiones operativas pueden poner en riesgo la seguridad
del sistema por usar un modelo simplificado; sin considerar los desbalances de la red

elécirica.

Si se incluyen los desbalances de las lineas de transmisioén al determinar los limites
operativos, se puede notar la necesidad de mantener en observacion las magnitudes de los

voltajes de las fases que no se controlan, como se ve en la Tabla 4.3.

Ademés puede plantearse como una posible solucion, para este tipo de lineas
descritas en el Apéndice A, que son lincas generalmente largas v de alto voltaje, el incluir
dispositivos tipo FACTS o algin otro tipe de control que sea conveniente para el control del
flujo de potencia por el enlace, ya que como lo muestra la Tabla 4.5, se puede tener un mejor

comportamiento para los voltajes de las fases no controladas.
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Para los resultados obtenidos en la Tabla 4.5, se aplicd un desbalance en la carga a
suministrar por la linea de transmision. Se puede observar el impacto sobre las magnitudes
de los voltajes y de esta manera se abre un campo de estudio para aplicar dispositivos para el
control del flujo de potencia, siendo ésta una forma de contrarrestar los desbalances propios

de las lineas de transmision.

Tabla 4.5 Efecto del control del flujo de potencia en las magnitudes de voltaje.

Linea de transmision sin control con control
envie recepcion envio recepcion
Fase a 1.0000 0.9497 1.0000 0.9612
Fase b 0.9823 0.9528 1.0154 0.9648
Fase ¢ 0.9124 0.9313 0.9873 0.9667

Los resultados mostrados en la Tabla 4.5 corresponden a las magnitudes de voltaje en
el instante en que se viola el limite de caida de tension de un estudio de cargabilidad para una
longitud de 300 km. Puede observarse que al aplicar un desbalance en la misma carga se
puede modificar el comportamiento del voltaje en el nodo de recepcion, que ahora es mas
balanceado, al menos en magnitud; que en €l caso de no tener mingun tipo de control en el

flujo de potencia.

Una manera de realizar los desbalances en las carga planteados en el parrafo anterior
es hacer uso de los moderno equipos de comunicacién y monitoreo de sistemas eléctricos, y
explotarlos como una medida para identificar cargas monofasicas que pudieran redistribuirse

en alguna fase menos cargada, como una estrategia en las redes de distribucion.
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Estrategias como la presentada en el parrafo anterior pueden lograr un efecto benéfico
en la operacion de los sistemas eléctricos. Los desbalances utilizados para los resultados
mostrados en la Tabla 4.5 fueron: para la fase @ un 95 % de la carga original, para la fase b
un incremento del 20 % con respecto al caso de la carga balanceada, siendo ¢sta la fase que
suministra la carga que se libera en las otras fases. Finalmente en la fase ¢ la carga quedo en
un 85 % de la carga original; por lo tanto se sigue suministrando el total de la carga, y se

mejora el voltaje en el nodo receptor con la redistribucion de las cargas monofasicas.

Al considerar un sistema interconectado por dos lineas de transmision, la cargabilidad
se incrementa casi al doble de el caso en que se tenia una linea de transmisidn, en el margen
de estabilidad si se refleja claramente que la méxima transferencia de potencia puede
incrementarse al doble, sin embargo el comportamiento del voltaje en el extremo receptor no
tiene un comportamiento lineal que pudiera determinar que la cargabilidad se ha elevado al

doble incluyendo la segunda linea de transmision.

En las curvas de cargabilidad mostradas en este capitulo cabe mencionar el
significado del punto de interseccién de la caracteristica que describe el limite por caida de
tension, con la caracteristica que describe el limite por estabilidad en el sistema de
transmision. Haciendo referencia a la Figura 4.1, en cada incremento de potencia de envio
del generador conectado al nodo 1, la separacion angular entre méaquinas equivalentes se
incrementa al tiempo que se incrementa la aportacién de potencia reactiva del generador
equivalente conectado en el nodo 4, esto ayudado con el efecto capacitivo de las lineas largas
ayuda al soporte de voltaje en el nodo receptor, ese punto de interseccién es donde la
aportacion de potencia reactiva requerida por el sistema del generador equivalente conectado
al nodo 4 para mantener el voltaje controlado en ese nodo comienza a requerir una
separacion angular entre las maquinas equivalentes que pudiera poner en riesgo la estabilidad

del sistema eléctrico ante alguna perturbacion.



CAPITULO §

ASPECTOS ESTADISTICOS DE ENERGIZACION DE LINEAS DE
TRANSMISION

5.1 Introduccién

El objetivo de este capitulo es presentar el uso de herramientas computacionales
estadisticas para ¢l estudio de los sistemas eléctricos, la aplicacion y entendimiento de este
tipo de herramientas proporciona informacién importante para la toma de decisiones

operativas, de planeacion, y de mantenimiento de equipos.

Un software de dominio generalizado que ayuda en el estudio de fenémenos
transitorios de los sistemas eléctricos es el ATPdraw. La facilidad de construir circuitos que
representan a los sistemas eléctricos de manera cercana a los sistemas reales hace del
software una herramienta importante en el estudio del comportamiento de los elementos que

forman parte de los sistemas eléctricos.

El software de dominio generalizado ATPdraw proporciona dentro de sus librerias un
interruptor de caracteristicas especiales para estudios estadisticos. Este tipo de estudios es
importante para determinar bajo que condiciones operan los elementos del sistema ante

problemas transitorios de energizacion y/o desenergizacion.

El determinar los esfuerzos mecénicos y eléctricos a los que se someten los equipos
durante las energizaciones y/o desenergizaciones dependen de las caracteristicas de la carga vy
el tiempo de cierre del interruptor, por lo cual resulta de esencial importancia el determinar

los efectos sobre la reduccion en la vida Gtil de los equipos.
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5.2 Herramientas Computacionales

El tiempo de apertura o cierre de los interruptores en los sistemas eléctricos es
totalmente aleatorio, debido a que desde el momento en que se ordena la operaciéon del
interruptor hasta la separacién de los polos del interruptor, el tiempo de operacién puede
variar debido a una gran diversidad de factores, tales como las condiciones ambientales, la

corrosion, la degradacion de la vida atil, etc.

La generacion de estos tiempos de operacion en el interruptor estadistico del
ATPdraw, se efectua mediante una distribucién uniforme de probabilidad de ocurrencia.
Esto quiere decir que dentro de un ciclo de la sefial de 60 Hz, cualquier instante de tiempo
tiene la misma probabilidad para que ocurra el cierre del interruptor, con una cierta
desviacion estandar que es proporcionada por el usuario. El software ATPdraw también
proporciona la posibilidad de establecer una distribucion de probabilidad Gaussiana, si fuera
¢l caso, para dar una distribucion de probabilidad de ocurrencia del cierre siguiendo tal

distribucion.

5.2.1 Interruptor Estadistico de ATPdraw

El elemento que simula un interruptor estadistico en el ATPdraw, proporciona una
herramienta que permite dar una interpretacion, mediante un analisis estadistico, al fenémeno

de energizacion de lineas de transmision.

La finalidad, como se establecio en la introduccion de este capitulo, es la de
determinar las condiciones criticas de operacidn de los interruptores. Es conocido que en la
condicion de pre-energizacion la diferencia de potencial entre los polos del interruptor de una
linea que alimentard una carga puramente pasiva, como lo muestra la Figura 5.1, es igual al

voltaje de la fuente de alimentacion.
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Fig. 5.1 Sistema de prueba para el interruptor estadistico.

Una caracteristica importante de un gran atimero de cargas en el sistema eléctrico de
potencia es que son dominantemente inductivas. Asi, en el momento de operacion del
interruptor se producird una sobrecorriente, como resultado de forzar el voltaje entre polos
del interruptor a un valor cero. La sobrecorriente que se presenta por algunas fracciones de
segundo, dado que la carga es predominantemente inductiva, ¢std atrasada en casi 90°
eléctricos respecto al voltaje y pudiera en algunos casos provocar una operacion incorrecta de
protecciones. En los casos mas criticos puede causar un dafio mecanico permanente al

interruptor.

Un ejemplo de este fenémeno sc ilustra en la Figura 5.2, para la operacion del

interruptor al cerrar la fase en 16.7 milisegundos.

‘Vohaja antre polos del Interruptor

Magnitud de Voliaja
Magnitud da la Comente

-2
] 001 082 003 004 D005 D06 007 008 009 D04 1 04 002 003 004 o005 o008 007 008 008 04
Tiempo Tiempo

Fig. 5.2 Sobrecorriente caracteristica de una energizacién.
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El interruptor estadistico genera aleatoriamente, mediante un estudio Montecarlo, un
espacio muestral y calcula las magnitudes del pico maximo de la corriente que pasara a
través del interruptor; se calcula otra informacién, como el tiempo de ocurrencia de ese valor

Mmaximo.

El interruptor requiere como parametros de entrada, por medio de su ment pringipal,
unicamente una media de tiempo y una desviacioén estindar. Se tiene la opcion de elegir
entre una distribucion Gaussiana 0 una distribucion Uniforme del tiempo de operacién, que
como se menciono en la introduccion la eleccidn del tipo de distribucién a usar depende si el
estudio desea efectuarse permitiendo que el interruptor tenga la misma probabilidad de
operar en cualquier tiempo o si se desea dar una mayor probabilidad a algiin rango de tiempo,

una vez que se manda la orden de cierre del circuito.

En un menu secundario se tienen opciones como la magnitud de puntos muestrales
que desea obtener mediante el estudio. También se presentan opciones de despliegue de

datos para descargarlos sobre algun procesador de textos.

5.2.2 Software de Estadisticas JMP

Para el manejo estadistico de los datos obtenidos a la salida del simulador ATPdraw
se uso el software JMP de estadisticas del autor John Sall, Este software proporciona, entre
otras, la ventaja de efectuar multiples estudios con el fin de definir completamente las
caracteristicas estadisticas en la operacion de un interruptor de potencia. Ademas de
multiples salidas graficas, que permiten una mejor visualizacion de los resultados de los

estudios.
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Como se establecio el objetivo principal de este capitulo es comprobar mediante un
analisis estadistico la fuerte relacion existente entre el tiempo de operacion de un interruptor
de potencia y el pico de la corriente maxima a través del interruptor al energizar una carga

predominantemente inductiva.

La carga es alimentada por una linea de transmision larga y de naturaleza

desbalanceada; las caracteristicas de la linea son mostradas en el Apéndice A,

El explicar la importancia de la aplicacion de este tipo de herramientas en el estudio
de los sistemas eléctricos es fundamental, debido al comportamiento aleatorio de las
variables que describen la operacion de los elementos del sistema eléctrico, tales como el
tiempo de retardo del interruptor desde que se da la sefial de cierre, hasta que logra €xito en

el cierre de contactos.

53 Tiempo de Energizacion

Como espacio muestral para el interruptor estadistico del ATPdraw, el tiempo
aleatorio de cierre se eligié con una distribucion de probabilidad uniforme. La distribucién
uniforme permite dar igual peso probabilistico a cualquier voltaje para las condiciones de

pre-cierre y que aparecera entre polos del interruptor, tal como se muestra en la Figura 5.3.

De esta manera se tiene la misma probabilidad para que el interruptor cierre cuando el
voltaje entre polos cruce por cero o cuando el voltaje a través del interruptor cruza por un
maximo. Con la generacidon de un vector de valores de tiempo aleatorio producido por el
ATPdraw y calculados los picos maximos de corriente, para cada tiempo de cierre, se tiene la

Figura 5.4.



106

Sencidal de la fuante

(=]
w
T
1
i
i

p.u.de Magnitud de Vollaje

- | 1 I i
] 2 4 ] 8 10 12 14 16
Tiampo en m ihsegundos

Fig. 5.3 Sefial de voltaje entre polos del interruptor antes del cierre.
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Fig. 5.4 Resulttados del interruptor estadistico de la simulacién Montecarlo de cierres
aleatorios.

5.4 Analisis Estadistico

El andlisis estadistico tiene como finalidad procesar la informacién generada por el
interruptor y obtener indicacion de indices estadisticos respecto a la méxima corriente y el

tiempo de operacion del interruptor.
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5.4.1 Correlacion

Mediante el uso del software JMP [9] se puede calcular la correlacion entre las
variables principales que son el tiempo de cierre del interruptor y la magnitud méxima de
corriente que debe soportar el interruptor, en caso de cerrar en ese instante. Se debe observar
de la Figura 5.4, que hay dos conjuntos en forma de semicirculos que se repiten, lo cual

indica que de un semicirculo a otro existen 27 radianes de diferencia.

Considerando solamente dos semicirculos, para tomar en cuenta puntos muestrales de
tiempo dentro de un ciclo de 60 Hz, se obtiene con la ayuda de una elipse que encierra al 95

2, los puntos correlacionados, como se muestra en la Fioura 5.5.
%, los punt, 1 d t la Figura 5.5

La Figura 5.5 se obtuvo mediante el software JMP, y arroja una correlacion de
0.7972, lo cual indica una fuerte relacion estadistica entre tiempo de cierre del interruptor y
la maxima amplitud de corriente. Es importante identificar ademas que el parametro de la
correlacion estd definido también por la pendiente de la elipse que encierra una mayor

porcion de puntos muestrales.

La distribucion de los puntos en el espacio muestral se debe identificar de manera que
se puede determinar si es conveniente ignorar algunos datos. Por ejemplo, de la Figura 5.5
los puntos muestrales que se encuentran en la parte superior derecha, que son puntos
muestrales pertenecientes a otro ciclo de voltaje, es decir si se da un rango de estudio de 16
mseg. es deseable que todos los puntos evaluados pertenezcan al mismo ciclo de voltaje para

evitar encontrar otras soluciones.
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Fig. 5.5 Calculo de correlacién entre tiempo de cierre y corriente maxima.

5.4.2 Densidad de Puntos Muestrales

Dado que una variable aleatoria continua tiene infinitos puntos, tiene una probabilidad

cero de tomar cualquier valor particular dentro del espacio muestral. Por lo anterior es muy

remota la posibilidad de seleccionar un punto muestral exactamente y no algun otro tan

cercano al primero que humanamente no podria medirse la diferencia.

Sin embargo se puede incluir en el analisis el concepto de una vecindad alrededor del

punto muestral, asi se puede hablar de un intervalo, en lugar de hablar de un solo punto

muestral.
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Para una variable continua se habla de que para la distribucién de probabilidad, se
puede tener una férmuia para su representacién, la cual debe ser funcion de los valores
numéricos de dicha variable. A esta férmula se le conoce como funcién de densidad de
probabilidad.

Se puede determinar una funcion de densidad de probabilidad para la Figura 5.5, y se
obtiene una gréafica tridimensional para representar dicha funcidn. como se muestra en la

Figura 5.6.

Density

Max Curr]

Fig. 5.6 Funcion de densidad de probabilidad.

También se pueden obtener graficas con contornos para indicar maximas

concentraciones de puntos muestrales. La grafica obtenida es la mostrada en la Figura 5.7.
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Fig. 5.7 Gréfica de contornos de densidad de probabilidad.

De las Figuras 5.6 y 5.7, se puede observar que los puntos con mayores magmtudes
de sobrecorriente tienen una mayor densidad de probabilidad, ya que el estudio Montecarlo

realizado en ATPdraw seleccioné un intervalo de tiempo donde se encontraban los tiempos

més criticos de cierre del interruptor.

5.5 Observaciones

Por medio de software de dominio publico, como ¢l ATPdraw y el software comercial
JMP se comprobo la fuerte correlacion que existe entre la magnitud del pico méaximo de

corriente y el tiempo de energizacion de la linea de transmisidn.

Como se muestra en los apartados del capitulo estas herramientas permiten estudiar

condiciones de operacion que dependen de factores aleatorios, como el caso de cierre de

polos en interruptores.
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Las herramientas presentadas permiten simular fenomenos que afectan, con una cierta
probabilidad la operacion, el desgaste y determinan la magnitud de los fenémenos que se

presentan durante la operacion y el control de los sistemas eléctricos de potencia.

No se plantearon simulaciones tipo Montecarlo para estudiar aperturas de
interruptores, esto debido a que es dificil y no recomendable [14] que los interruptores de
potencia interrumpan grandes corrientes, y se interrumpe el circuito en el cruce por cero de la
corriente. Lo anterior genera ciertas restricciones en la seleccion de tiempos aleatorios para

la simulacién. Este es un problema abierto para estudios de tipo estadistico.



CAPITULO 6

RESPUESTA A LA FRECUENCIA DE LINEAS DE TRANSMISION

6.1 Intreduccidon

En este capitulo se presenta el desarrollo de una metodologia para el andlisis de la
respuesta a la frecuencia de lineas de transmisién desbalanceadas. En la planeacién y
durante la operacién de una linea de transmision, es importante analizar el efecto de la
frecuencia sobre los parametros de la linea. La respuesta a la frecuencia se efectiia con la
finalidad de determinar aquellos valores de frecuencia que pudieran poner en riesgo la

condicion segura del sistema, representada por la condicién de resonancia.

Se efectia ademas una comparacion de los resultados obtenidos mediante la solucién
de los equivalentes modales obtenidos en el Capitulo 1, con los obtenidos mediante el
software de dominio generalizado ATPdraw, los datos de la linea de transmisién de este
ejemplo ilustrativo se presentan en el Apéndice A y tiene una matriz de impedancias
equivalente como la correspondiente a la segunda linea presentada en la Tabla 4.4, que

corresponde a una linea de transmisién desbalanceada.

Estos estudios deben llevarse a cabo con mayor razon en sistemas que operan en
ambientes contaminados por corrientes armonicas producidas por cargas no lineales que son
altamente utilizadas en la actualidad; tales cargas como controladores de estado solido para
motores, hornos de arco eléctrico, convertidores, etc.. Con los grandes avances tecnologicos
que ha alcanzado la electrénica de potencia mediante dispositivos de estado solido, los
sistemas industriales y cada vez mas los sistemas de potencia deben operarse en bandas de

frecuencia que permitan una buena confiabilidad del sistema.
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6.2 Fenémeno de Resonancia

A determinadas frecuencias el comportamiento del sistema eléctrico, v dependiendo
de los parametros que lo conforman, puede tener un equivalente Thévenin que visto desde un
nodo resulta en una impedancia equivalente de valor muy alto o de valor muy pequefic. A
los valores de frecuencia en que ocurre alguno de estos fendmenos se les conoce como
frecuencias de resonancia. El fenémeno de resonancia puede ser de dos tipos: resonancia

serie 0 resonancia paralelo, esto depende de la magnitud de la impedancia de Thévenin.

6.2.1 Resonancia Serie

El fenomeno de resomancia serie se presenta a frecuencias dénde la magnitud de la
impedancia de Thévenin, vista desde algiin nodo del sistema, tiene valores muy pequefios.
Por ejemplo en la Figura 6.1, se considera un sistema donde una carga eléctrica se alimenta a
través de un transformador y es de tal naturaleza que requiere compensacion de potencia

reactiva. Para corregir el factor de potencia se hace uso de un banco de capacitores.

s %g

Compensador

Transformador

— (arga
J— fesistiva

Fig. 6.1 Sistema eléctrico expuesto a una resonancia serie.
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En la figura anterior para una operacién a altas frecuencias la impedancia equivalente
entre el compensador y la carga es predominantemente capacitiva, y existe un valor de
frecuencia en que la magnitud de la impedancia inductiva del transformador es igual a la
magnitud de la impedancia capacitiva del compensador; pero de signo opuesto. Asi, ante la
presencia de un voltaje armdnico aplicado desde el sistema, pueden fluir grandes corrientes a

través del banco de capacitores para esa frecuencia de resonancia.

En la Figura 6.2 se puede observar que si el sistema estd expuesto a corrientes y
voltaje armonicos, y entre ellos se encuentra alguna componente de 2* armonica, se producird

un problema de resonancia serie, con los efectos antes mencionados.

Razonzncias Sens

a L Inductiva [ ——
—

Impedancie
)

Capaceijtive
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Frecuencia / Fundam sntel

Fig. 6.2 Igualdad de impedancias.

6.2.2 Resonancia Paralelo

Para que se presente un caso de resonancia paralelo, 1a magnitud de la impedancia de
Thévenin, vista desde el nodo de estudio del sistema, toma a ciertas frecuencias valores muy

grandes.
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De esta manera si se considera una inveccion de corriente armonica en el nodo y de
frecuencia igual a la frecuencia de resonancia del sistema, pueden generarse sefiales de

sobrevoltaje.

Los sobrevoltajes tendran la misma frecuencia armoénica, sobrepuestos sobre la sefial
de frecuencia fundamental. En el ¢jemplo de la Figura 6.3, se tiene una carga no lineal, que
puede ser origen de corrientes arménicas, y es comun que estas fuentes se consideren como

fuentes de corriente.

Sistema ——§’ g
{arga

(ompensador No Lineal

T

Transformador

Fig. 6.3 Sistema e¢xpuesto a una resonancia paralelo.

Si existe una corriente armonica, producida por la carga no lineal, y si a esa
frecuencia se encuentra una resonancia paralelo; la cual se tiene cuando la impedancia
equivalente vista desde el nodo de recepcion del transformador v el compensador es de valor

maximo.

La Figura 6.4, muestra que la magnitud maxima se presenta a una frecuencia igual a
la calculada para el caso de la resonancia serie, si para cada caso el equivalente del sistema es

visto desde un nodo diferente.
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Fig. 6.4 Magnitud de la impedancia vista desde el nodo de recepcion.

6.3  Cilculo de Impedancia Z{w) dependiente de la frecuencia

Para observar la respuesta a la frecuencia de una linea de transmision, se calcula la
impedancia vista desde el nodo de carga, el cual es un nodo donde existe la posibilidad de
tener inyecciones de corrientes armdnicas. Para obtener la impedancia se utiliza el artificio
[14], mostrado por la Figura 6.5.

Medicidn
de

Voltae

Xg Zs 1 fmp rms
AN Ty (| )
&

|y,
Y |1 II W2
T T

Fig. 6.5 Modelo para anilisis de frecuencia,
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La Figura 6.5 muestra parte de un sistema, como el estudiado en capitulos anteriores,
Figura 2.11. La fuente de voltaje en el extremo de envio, se cortocircuita para obtener el

equivalente de Thévenin, visto desde el nodo de carga.

Para el valor de la impedancia, vista desde el nodo de carga v en funcién de la
frecuencia se inyecta una corriente de magnitud de 1.0 Amp rms [14], en el nodo donde se
desea el valor de la impedancia equivalente. Se calcula el voltaje y mediante la Ley de Ohm,

dada por (6.1) se obtiene la impedancia buscada.

Z(w):?:?:f/ (6.1)

La inyeccion de corriente es de | ampere, con lo cual se obtiene directamente el valor
de impedancia, esto a partir de la “medicién del voltaje” en el nodo de recepcion.

Este proceso se lleva a cabo para cada valor de frecuencia en ¢l rango de interés que
se desea analizar; lo cual significa que se varia la frecuencia de la fuente de corriente en cada

punto del estudio deseado.

6.4 Fenomeno de Resonancias en Lineas de Transmision

En este trabajo de investigaciéon y para el analisis de respuesta a la frecuencia de
lineas de transmision, se utilizan los equivalentes modales obtenidos en el Capitulo 2. Al
estudio puede incluirse los elementos de compensacion reactiva en el dominio modal, como

se indico en el Capitulo 3, de manera que se obtiene la respuesta a la frecuencia para cada

circuito modal.
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Dependiendo del grado de desbalance de la linea de transmision asi sera la respuesta
que interesa, por ejemplo, para analizar una linea balanceada, la impedancia de secuencia

positiva es la que interesa y se usara la transformacion de componentes simétricas.
En la Figura 6.6 sc presenta la respuesta a la frecuencia, la cual fue obtenida mediante
el software de simulacién ATPdraw; para el caso de una linea con transposicion completa.

Las caracteristicas de la linea de transmision se presentan en el Apéndice A y las matrices de

impedancia y de admitancia equivalentes se muestran en la Tabla 4.4.

88!

Fig. 6.6 Magnitudes de impedancia en funcion de la frecuencia, mediante ATPdraw.

Las respuestas a la frecuencia obtenidas de los equivalentes modales se lograron
mediante un algoritmo en MATLAB el cual fue desarrollado por el autor. Se muestran
resultados en la Figura 6.7, de manera que al considerar una linea balanceada, la respuesta a

la frecuencia es la correspondiente a la impedancia de secuencia positiva.
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Fig. 6.7 Respuesta a la frecuencia de equivalentes modales.

Si se obtienen las resonancias modales, para una linea de transmision de
caracteristicas semejantes a la anterior, es decir con las caracteristicas descritas en la Tabla
44 vy Apéndice A, pero sin transposicion, se puede determinar a partir de ellas las
impedancias por fase en funcién de la frecuencia. En la Figura 6.8 se muestran los resultados
obtenidos para las impedancias, en funcién de la frecuencia, tanto en magnitud como en

angulo para cada equivalente modal, de la linea de transmision.
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Las graficas de la Figura 6.8 resultan semejantes a las obtenidas para la linea con
transposicion, sin embargo existe upa diferencia en magnitud y en un corrimiento en
frecuencia. Mediante una combinacién lineal de las respuestas de los tres equivalente
modales, se puede obtener las impedancias en funcién de la frecuencia para cada fase. Para
lograr lo anterior se usan las matrices de transformacion mostradas en capitulos anteriores, y
presentadas en la Tabla A.1. Las matrices de transformacion diagonalizan a la matriz de
impedancia serie y a la matriz de admitancias, mostradas en la Tabla 4.4 y que corresponden

a la linea de transmision del Apéndice A.
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Fig. 6.8 Magnitud y angulo de las impedancias modales en funcion de la frecuencia

(Modo Homopolar, Modo Fase-Fase y Modo Interfase respectivamente).

En la Figura 6.9, se observa las resonancias en el dominio de las fases para la linea de

transmision antes descrita.
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Fig. 6.9 Impedancias de fase en funcién de la frecuencia.

Con la herramienta desarrollada mediante el procedimiento explicado en esta seccion
se puede encontrar ¢l comportamiento de una linea de transmisién ante inyecciones de

corriente; incluyendo condiciones de carga desbalanceadas.

El resultado se obtiene por la combinacion lineal de los modos de propagacion, y se
observa que los picos o valles de resonancia pueden moverse en la banda de frecuencia

analizada.

Si se conoce las condiciones de desbalance de la carga y mas atn si se conoce ¢l tipo
de carga, se puede determinar las posibles inyecciones armoénicas a la red y asi evitar que los

elementos del sistema operen bajo condiciones de resonancia en serie o en paralelo.
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6.5  Efectos debidos a Elementos de Compensacion

Al incluir elementos de compensacion en las redes de transmision, debe tenerse en
cuenta los resultados de estudios como los presentados en la seccion anterior, ademas de
efectuar estudios del contenido arménico en la carga. Debe ser una preocupacion el
determinar si existen corrientes armonica que coincidan con alguna frecuencia de resonancia
para la linea de transmisién. La condicion de resonancia puede dafiar permanentemente el
equipo de compensacién, lo cual puede ser por sobrecorriente en caso de presentarse una

resonancia paralelo o por sobrevoltaje en el caso de una resonancia serie.

En la Figura 6.10 se presentan los resultados obtenidos para la fase @ de las
simulaciones efectuadas incluyendo un reactor y un capacitor en derivacion sobre la linea de
transmision desbalanceada. Se puede observar que el impacto en el corrimiento de la
caracteristica de la impedancias sobre la banda de frecuencias es despreciable para valores de
los elementos de compensacion de 90 MVAR’s, que fueron los valores utilizados en el

Capitulo 3 al efectuar estudios de compensacion en lineas de transmisidn.

Para obtener efectos apreciables en las curvas de la Figura 6.10, se requicre instalar

elementos de compensacion de valores muy grandes de potencia.

En la Figura 6.10 el efecto de la compensacién para la potencia reactiva mediante el
capacitor en derivacion es practicamente despreciable, ya que dificilmente se encuentra
alguna diferencia en la respuesta a la frecuencia de la linea de transmision con el caso de la

linea de transmision sin compensar.
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La Figura 6.11 se muestra los resultados obtenidos al comparar una linea de
transmision con una compensacion serie del 40 % y el caso de la linea sin compensacién. En
la Figura 6.11 se observa cémo al incluir compensacién serie en la linea de transmision la
magnitud de la impedancia tiene un corrimiento en la banda hacia las altas frecuencias, con

respecto al caso en que la linea de transmision no fiene compensacion.

Un parametre importante en este tipo de andlisis de la resonancia es que la frecuencia
de resonancia se ve afectada por la robustez del sistema. Un sistema de potencia débil
provoca que las frecuencias de resopancia de la linea de transmision tengan un corrimiento
hacia las bajas frecuencias, con respecto a una linea de transmision de las mismas
caracteristicas pero interconcctando a sistemas robustos. De esta manera se debe tener un
mayor cuidado en determumar las armoénicas de bajo orden, las cuales tienen magnitudes
mayores con respecto a las armonicas de orden superior. Si se considera la linea de
transmision de la Figura 3.2, se puede llevar a cabo una comparacién del efecto que
representa la capacidad de corto circuito en las frecuencias de resonancia de la linea de

transmision. Los resultados se muestran en la Figura 6.12.
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Fig. 6.12 Efecto de la robustez del sistema sobre las frecuencias de resonancia.
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6.6 Observaciones

El fenémeno de las resonancias, serie o paralelo, es importante debido a que los
sistemas eléctricos no operan en condiciones puramente senoidales. La existencia de
corrientes y/o voltajes armonicos puede generar problemas en la operacion de los sistemas de
transmision, y en algunos casos, poner en riesgo la seguridad del sistema y los elementos que

lo componen.

Los elementos de compensacion en derivacion para un analisis de sistemas operando
en condiciones no senoidales no representan en los sistemas de potencia, un riesgo tan grande
como otros factores que deberan considerarse de mayor importancia. Esto es debido a que el

corrimiento de la respuesta a la frecuencia en la banda de frecuencias es casi imperceptible.

La compensacion serie si tiene un impacto importante en la respuesta a la frecuencia,
de manera que al aplicarse a la linea de transmisién, su respuesta a la frecuencia sufre un

corrimiento hacia las altas frecuencias.

La capacidad de corto circuito resulta de importancia fundamental en la planeacion y
en la operacidn de los sistemas eléctricos, sobre todo en los sistemas altamente contaminados
por corrientes armoénicas. La operacion de los equipos en presencia de resonancias, puede
causar un dafio permanente en los equipos de compensacion o reducir en gran medida la vida

util de los elementos del sistema eléctrico.

Se mostrd que el incluir desbalances, en el analisis de los sistemas, puede revelar
frecuencias de resonancia que un analisis considerando un sistema balanceado no permite
conocer, por lo tanto la metodologia presentada presenta un avance para un analisis mas

completo del fendmeno de resonancias en sistemas desbalanceados.



CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Introduccion

En este capitulo se presentan conclusiones obtenidas por el autor durante la realizacién
del proyecto de investigacion. Se presentan ademds las recomendaciones para trabajos futuros,
con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre la explotacidn de los sistemas eléctricos
operando en condiciones desbalanceadas que es el caso que realmente ocurre, y asi obtener
herramientas computacionales que permitan determinar de manera mas precisa los margenes de

operacion de los sistemas eléctricos de potencia.

7.2 Conclusiones y Aportaciones

Es importante en la planeacion de nuevos enlaces de transmision, prestar atencion a las
estructuras de las torres de transmision, debido a la gran dependencia de las distancias entre
conductores en la determinacion de los parametros. En la correccion de Carson, mediante la
solucién de series, en algunos ejemplos se observé la eficiencia de utilizar una correccion de
orden 5, la cual es suficiente para tomar en cuenta los efectos principales del retorno por tierra

para un gran numero de arreglos y configuraciones que se presentan en la practica.
Durante los estudios realizados se observo el efecto benéfico que se tiene al incluir haces

de conductores en la linea de transmision, por ejemplo de la expresion (2.15), donde se reduce la

inductancia equivalente, como se explico.
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Se hizo evidente a lo largo del trabajo, la importancia de herramientas matematicas como
las transformaciones modales, que aplicadas a los sistemas eléctricos sirven para representar los
efectos de los desbalances en las redes eléctricas y permiten resolver una gran cantidad de

estudios para el andlisis, incluyendo los desbalances existentes en los elementos.

En este trabajo las cargas no se consideraron como elementos desbalanceados, debido a
qgue durante la planeacion de una linea de transmision la distribucion de la carga se toma como
balanceada. Sin embargo, es importante determinar las condiciones de operacién del sistema
eléctrico, es decir, se debe contar con un buen estimado de la curva de demanda del sistema, ya
que de la demanda dependera los niveles y tipos de compensacion que se requiera sobre una

linea de transmision especifica.

Se utilizbé una transformacion modal para analizar el caso de compensacion en una linea
de transmisién desbalanceada y se planteo una solucion de flujos por medio de Newton Rapshon,
haciendo uso de los conceptos presentados en el Capitulo 2. Se observaron los efectos de la
compensacion en derivacion y serie sobre los voltajes de cada una de las fases, observandose lo
critico que puede resultar el tomar decisiones operativas y de control sobre un sistema que se

supone opera de manera balanceada.

Es importante observar el punto de operacion donde la potencia de envio es igual a 1.0
p.u. del SIi. de la linea de transmision, que es el punto donde la linea, vista desde sus terminales
mantiene un balance respecto al sistemna en potencia reactiva. No se debe olvidar que dadas las
consideraciones realizadas en esta formulacion las curvas son una aproximacién a la capacidad

de transferencia de las lineas de transmision.

En los modelos de lineas de transmisién de parametros distribuidos, para lineas largas, es

importante determinar e incluir las condiciones de resistividad del terreno.
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En condiciones desbalanceadas el retorno por tierra es un factor importante para
determinar la capacidad de transmisién, razon por la cual se debe incluir las correcciones de

Carson, por lo menos hasta la tercer correccion.

En el analisis de cargabilidad para lineas de transmision desbalanceadas se puede
observar que la limitante resulta mas estricta en la operacion de la linea, que en condiciones
balanceadas, lo cual es razonable. De los estudios realizados por el autor se encontrd que puede
ser mas estricto el limite si se considera un punto de operacién con magnitud de voltaje, en el
nodo de envio de las fases no controladas, ya que se rebasa un cierto margen previamente
establecido. Tales resultados se muestran en la Tabla 4.2, en donde se observa que la magnitud

del voltaje de una de las fases esta abajo de la magnitud nominal de operacion.

Se puede concluir que resulta importante el determinar los nodos mas convenientes para
un enlace de transmision. De la capacidad de corto circuito disponible en esas barras dependera

en gran medida ia mixima transferencia de potencia por los enlaces planeados.

Las estadisticas de energizacién desarrolladas en el Capitulo 5 muestran una forma de
utilizar estas herramientas computacionales para determinar, por ejemplo, la probabilidad de
ocurrencia de una sobrecorriente en interruptores y para calcular la reduccion de la vida 0til de

este y otros elementos en el sistema.

En el Capitulo 6 se presentaron estudios de resonancia para configuraciones de la linea de
transmision y elementos de compensacion. La importancia del capitulo se expresa en el
desarrollo de una metodologia que permite analizar resonancia para lineas desbalanceadas.
Como experiencia adicional se tiene que el tiempo de ejecucion del algoritmo en MATLAB® es
menor que el calculo de las resonancias por fases de la linea de transmisién, en comparacion con
ATPdraw. Ademas en el ATPdraw no pueden observarse las resonancias modales por separado,

respecto de las resonancias vistas en Ias fases.
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Se observa que al incluir elementos de compensacién en derivacion con valores que se
asocian con la compensacion de potencia reactiva, en un ambiente de estado estable y operando a
frecuencia fundamental, las frecuencias de resonancia no difieren significativamente de las

frecuencias de resonancia ya obtenidas para el caso donde la linea no contiene compensacion.

En cambio la compensacién serie si tiene un efecto significativo en la localizacion de las
resonancias del sistema de transmision y al compensar la linea de transmision las frecuencias de
resonancia tienen un corrimiento en la banda de frecuencia, hacia las frecuencias altas. Como en
los espectros de corrientes armdnicas obtenidos cominmente, las cargas presentan corrientes
armdnicas que tienen una mayor amplitud para las corrientes armoénicas de frecuencias mas
cercanas a la frecuencia fundamental, esto provoca que las magnitudes de los posibles
sobrevoltajes debidos a resonancias en paralelo o de sobrecorriente en el caso de resonancias en

serie serdn mayores.

Un parametro que influye en mayor medida los valores de las frecuencias de resonancia
es la capacidad de corto circuito del sistema; al cual se conectara la linea de transmision. Asi,
para sistemas débiles, las frecuencias de resonancia se corren hacia las bajas frecuencias, y como
se menciono en el parrafo anterior las corrientes arménicas o voltajes arménicos de bajo orden
son las que tendran una mayor amplitud. De aqui la importancia de establecer estudios

cuidadosos para los sistemas débiles.
7.3  Recomendaciones para trabajos futuros

En esta seccion se mencionan algunas recomendaciones del autor para trabajos futuros en
la investigacion del efecto de los desbalances en la planeacion, la operacion y el control de lineas

de transmision;



130

Se puede desarrollar un modelo con parametros dependientes de Ia frecuencia, de manera
que las matrices de transformacion resultantes sean también dependientes de la frecuencia, para
el analisis de fenOmenos transitorios en la red. El desarrollar un modelo eficiente para el analisis
de redes eléctricas mas complejas que las planteadas en este trabajo de investigacion, por
ejemplo con configuraciones de mallas. Aplicar otras herramientas computacionales, ya que se
observo que los programas desarrollados por el autor en MATLAB®, para los estudios de
cargabilidad de la linea de transmision, son lentos y ocupan una gran capacidad de memoria

Plantear algoritmos mas eficientes puede ser benéfico para reducir los tiempos de ejecucion.

Las formulaciones escritas en componentes de fase abc, para la solucién de flujos de
potencia y aplicarse a estudios de cargabilidad y perfiles de voltaje puede también ser un avance
importante acelerando la convergencia, en comparacion con el algoritmo presentado en el

Capitulo 4 con base en el anilisis nodal, ya que se tiene una convergencia lenta.

Aprovechar las herramientas desarrolladas en esta tesis, para plantear posibles estudios de
estabilidad u otros que se requieran analizar el efecto de los desbalances, como estudios de

energizacion, etc.
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APENDICE A

Linea de Transmision Pitirera — Donato Guerra

En este apéndice se presentan datos de la linea de transmisién utilizada en los estudios

desarrollados en esta tesis.

En esta tesis se presentan herramientas que permitan llevar a cabo estudios y analisis
sobre lineas de transmision de alto voltaje. Los estudios llevados a cabo durante la
realizacién de esta tesis se basaron en parametros de lineas de transmisién con las
caracteristicas de la linea que interconecta las subestaciones de Pitirera y Donato Guerra,
localizadas en el estado de Michoacdn y el Estado de México; ambas subestaciones

pertenecientes al sistema eléctrico nacional.
Caracteristicas:

o Linea de transmision de 400 kV

¢ Lalinea de transmision consta de dos hilos de guarda, 3/8” de acero
s Tres conductores por fase, tipo Bluejay

¢ Estructura de torre tipo A

e Longitud aproximada de 370 Km, con una subestacion intermedia

¢ FEsuna linea de transmision deshalanceada
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Conductores de fase:

Tabla A.1 Parametros del conductor utilizado en los estudios de esta tesis.

Clave Areade Al cmil | Trenzado | Capasde Al | Didmetro

Bluejay 1,113,000 45/7 3 1.259”
(3.6, 5.6) (24,2, 5.6)
C.g‘
T ‘\\?\\ — . /G i
- - ‘\1/4“ v\\” f\ "/‘/ T
l ‘\_‘ s /,:,/ B
(0, 0) S ~(13, 0] (26, 0)

ESTRUCTURA # 1 (400 kv)

Fig. A.1 Torre de transmision, estructura tipo A.

La linea de transmisién es modelada mediante matrices de impedancias y admitancias
en la Tabla A.l, presentada a continuacion. Las matrices fueron calculadas mediante los

programas de MATLAB® desarrollados por el autor.

La altura de los conductores de fase de los extremos es de 25.3 metros, el conductor
de fase central tiene una altura de 24.9 metros y los hilos de guarda una altura de 7.82

metros.



140

Los datos de las matrices reducidas son presentados en p.u./km, para una base de

potencia de 300 MV A trifasicos y un voltaje base de 400 kV, el cual es el voltaje nominal de

operacién de la linea de transmision.

Tabla A.2 Matrices de impedancia y admitancia de la linea de transmision.

Zabe con hilos de guarda

Vkm

0.0002 + 0.02361

0.0001 + 0.02301

0.0001 + 0.0229i

0.0001 + 0.02301

0.0001 + 0.02291

0.0001 + 0.02301

0.0002 + 0.02361

0.0001 + 0.02301

0.0001 + 0.0230i

0.0001 + 0.02301

0.0001 + 0.02291

0.0001 +0.02301

0.0002 + 0.02361

0.0001 +0.022%9

0.0001 + 0.02301

(0.0001 +0.02301 | 0.0001 +0.0230i | 0.0001 + 0.02291 | 0.0077 + 0.02361 | 0.0001 + 0.0229i
0.0001 +0.02291 | 0.0001 + 0.0230i | 0.0001 +0.02301 | 0.0001 + 0.022% | 0.0077 + 0.02361
Yabc con hilos de guarda  mhos/km
0 +0.00241 0 - 0.0005i 0 - 0.0002i 0 - 0.0006i 0 - 0.0002i
0 - 0.00051 0+ 0.0024i 0 - 0.0005i 0 - 0.0003i 0 - 0.0003i
0 - 0.00021 0 - 0.00051 0 + 0.0024i 0 - 0.0002i 0 - 0.0006i
0 - 0.00061 0 -0.0003i 0 - 0.0002i 0+ 0.0022i 0 - 0.00021
{0 - 0.00021 0 - 0.0003i 0 - 0.00061 0 - 0.00021 0+ 0.0022i
Zabc sin_hilos de guarda _ x10°
0.202+0.874i 0.108+0.333i 0.108+0.2441

(0.108+0.333i

0.202+0.888i

0.108+0.3331

0.108+0.2441

0.108+0.3331

0.202+0.874i

Yabe sin_hilos de guarda

0.00241 -(.00051 -0.00021
-0.00051 0.0024i -0.00035i
-0.00021 -0.00051 0.00241

Tabla A.3 Matrices de transformacién Tv y Ti de las expresiones (2.70) y (2.71).

Tv

0.5777 - 0.02971

-0.7069 + 0.01711

0.3503 + 0.0405i

0.5750 - 0.01031

(0.0000 - 0.00001

-0.8659 - 0.03991

6.5777 - 0.02971

(0.7069 - 0.0171i

0.3503 + 0.0405i1

Ti
0.6121 -0.0323: -0.7056 + 0.04651 0.4036 + 0.04961
0.4986 + 0.0082i 0.0000 + 0.00001 -0.8149 - 0.0726i1
0.6121 - 0.03231 0.7056 - 0.04651 0.4036 + 0.0496i1







